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À propos de ce guide  

Ce guide d'utilisation est destiné aux propriétaires, installateurs, 

techniciens, agents de maintenance et intégrateurs de systèmes 

photovoltaïques (PV) qui sont autorisés à installer et à connecter un 

syst¯me de collecte dô®nergie SolarEdge. 

Ce guide décrit l'installation des Power Optimizer et des onduleurs 

triphasés de SolarEdge. Ce guide ne décrit pas l'installation des modules 

PV. Les modèles d'onduleurs couverts par ce guide sont : SE8k, SE10k et 

SE12k. Ce guide porte sur les modèles de Power Optimizer OP250-LV, 

OP300-MV, OP400-MV, PB250-AOB, PB350-AOB, PB250-TFI et 

PB350-TFI. 

Ce guide comprend les chapitres suivants :  

Á Le chapitre 1, Pr®sentation du syst¯me de collecte dô®nergie 
SolarEdge, page 11, présente les composants de la solution de collecte 

dô®nergie SolarEdge. 

Á Le chapitre 2, Installation des Power Optimizer, page 17, décrit 

comment installer les Power Optimizer SolarEdge.  

Á Le chapitre 3, Montage de l'onduleur, page 29, décrit le processus 

d'installation et de raccordement d'un onduleur triphasé SolarEdge. 

Á Le chapitre 4, Mise en service de l'installation, page 41, décrit 

comment activer le système, mettre en service les Power Optimizer et 

vérifier le fonctionnement correct du système. 

Á Le chapitre 5, Remplacement et ajout de composants au système, 

page 51, décrit comment remplacer ou ajouter divers composants au 

système SolarEdge, après l'installation initiale. 

Á Le chapitre 6, Configuration des connexions réseau, page 55, décrit 

comment installer et configurer les transferts de données entre 

l'onduleur et le serveur de surveillance SolarEdge. 
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Á Le chapitre 7, Interface utilisateur de l'onduleur, page 67 , décrit 

comment configurer l'onduleur et connaître son état. 

Á L'annexe A, Erreurs et dépannage, page 81, énumère les messages 

d'erreur pouvant apparaître sur l'afficheur LCD de l'onduleur, décrit 

leur signification et comment effectuer le dépannage correspondant. 

Á Lôannexe B, Sp®cifications techniques, page 87, fournit les 

spécifications techniques des composants du système SolarEdge. 

Á Lôannexe C, Sp®cifications m®caniques des Power Optimizer , page 

95, présente les spécifications mécaniques des Power Optimizer 

SolarEdge. 

Documentation supplémentaire  

Décrit comment accéder à d'autres informations et manuels. Pour obtenir 

plus d'informations, les fiches de données et les certifications les plus à jour 

de différents produits pour différents pays, veuillez visiter le site Web de 

SolarEdge : www.solaredge.com 

Les manuels suivants peuvent être obtenus sur le site : 

Á Guide de lôutilisateur du portail de surveillance SolarEdge 

Á Guide d'utilisation de l'outil de configuration SolarEdge. 

Á Notice dôutilisation du c©blage CA recommandé par SolarEdge 

Notice importante  

Copyright © SolarEdge Inc. Tous droits réservés. 

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, enregistrée dans un système 

d'archivage ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen, électronique, 

mécanique, photographique, magnétique ou autre sans l'autorisation écrite préalable de 

SolarEdge Inc. 

Ce document est destiné à l'usage exclusif des clients et employés de SolarEdge. 

Les informations fournies dans ce document sont réputées exactes et fiables. Toutefois, 

SolarEdge n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces informations. 

SolarEdge se réserve le droit de modifier les informations à tout moment, sans préavis Pour 

obtenir la version la plus récente, vous pouvez consulter le site web de SolarEdge 

(www.solaredge.com). 

Tous les noms de sociétés, marques de produits et noms de services sont des marques de 

commerce ou des marques déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs. 

http://www.solaredge.com/
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Exclusion de responsabilité  

Les termes généraux et conditions de livraison de SolarEdge sont applicables. 

Le contenu de ces documents est continuellement révisé et amendé, le cas échéant. 

Cependant, des erreurs ne peuvent être exclues. Aucune garantie n'est donnée quant à 
l'exhaustivité de ces documents.  
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Instructions de 

m anipulation et de sécurité  

Lors de l'installation, il est obligatoire que les tests et inspections respectent 

les instructions de manipulation et de sécurité suivantes. 

Symboles de sécurité  

Les symboles de sécurité suivants sont utilisés dans ce document. 

Familiarisez-vous avec les symboles et leur signification avant d'installer 

ou d'utiliser cet appareil. 

 
AVERTISSEMENT ! 

Indique un danger. Il met l'accent sur une procédure qui, si elle n'est pas 

correctement exécutée ou suivie, peut entraîner des blessures ou un décès. Ne 

pas poursuivre au-delà d'une note d'avertissement avant que les conditions 

indiquées soient entièrement comprises et remplies. 

 
PRECAUTION : 

Indique un danger. Il met l'accent sur une procédure qui, si elle n'est pas 

correctement exécutée ou suivie, peut entraîner un endommagement ou la 

destruction de l'appareil. Ne pas poursuivre au-delà d'une note de précaution 

avant que les conditions indiquées ne soient entièrement comprises et remplies.  

 
REMARQUE : 

Indique des informations supplémentaires sur le sujet en cours. 

 
DONNÉES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ : 

Donne des informations sur des questions de sécurité. 
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Instructions  

 
AVERTISSEMENT ! 

Ne pas retirer le couvercle de l'onduleur avant qu'il ne se soit écoulé 5 minutes 

après avoir déconnecté toutes les sources de puissance. N'utilisez que des 

connecteurs à verrouillage pour les entrées CC. Sinon, il existe un risque 

d'électrocution dû à l'énergie stockée dans le condensateur. 

 
AVERTISSEMENT ! 

Avant d'utiliser l'onduleur triphasé, assurez-vous que le câble d'alimentation et la 

prise murale sont correctement mis à la terre. 

 
AVERTISSEMENT ! 

Le couvercle ne doit être ouvert qu'après avoir coupé le courant CA, déconnecté les 

câbles CC et attendu cinq minutes. 

 
AVERTISSEMENT ! 

Les réparations ou les tests sous tension ne doivent être effectués que par des 

techniciens qualifiés par SolarEdge, habitués et qualifiés pour intervenir sur cet 

onduleur triphasé. 

 
AVERTISSEMENT ! 

Cet appareil n'est pas conçu pour être ouvert par un utilisateur. Il ne doit être ouvert 

que par un technicien qualifié dans le cadre de l'installation et de la maintenance.  

 
PRÉCAUTION : 

Cet appareil doit être utilisé dans les conditions de fonctionnement spécifiées, 

comme décrit dans le document de spécifications techniques.  
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 Information d'assistance et 

de contact  

Si vous rencontrez un problème technique concernant nos produits, veuillez 

nous contacter : 

Ligne d'assistance USA et mondiale : +1.650.319.8843 

Allemagne :   +49.89.4161703-30 

France :   +33.(0)970.465.662 

Israël :   +972.73.2403118 

Télécopie :   +972.73.2403117 

Courriel :   support@solaredge.com 

Avant de prendre contact, veuillez rassembler les informations suivantes : 

Á Type d'onduleur et de Power Optimizer. 

Á Numéro de série de l'onduleur et de la Power Optimizer en question 

Á L'erreur indiquée sur l'écran de l'onduleur ou sur le portail de 

surveillance SolarEdge. 

Á Les informations de configuration du système, incluant le type et le 

nombre de modules connectés et le nombre et la longueur des chaînes. 

Á La méthode de communication avec le serveur SolarEdge. 

L'option Assistance , en haut à droite de la fenêtre principale Outil de 

configuration SolarEdge, peut être utilisée pour collecter automatiquement 

toutes les informations pertinentes à envoyer aux Services professionnels 

SolarEdge pour assistance. Cette option est décrite en détails dans le Guide 

du logiciel de l'outil de configuration SolarEdge.  

 

mailto:support@solaredge.com
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Chapitre 1  

Présentation du système 

SolarEdge de collecte  

d'énergie  

 

Qu'est -ce que la solution SolarEdge de 

collecte d'énergie solaire?  

SolarEdge a conçu la solution la plus sophistiquée de collecte distribuée 

d'énergie solaire. Elle optimise le rendement de n'importe quel type 

d'installation de PV solaire et réduit le coût moyen par watt. Les sections 

suivantes décrivent les composants du système. 

Power Optimizer de SolarEdge  

Les Power Optimizer peuvent être connectées à des modules PV en place, 

afin d'optimiser la génération d'électricité en suivant le point de conversion 

optimale d'énergie (MPPT) pour chaque module. 

Les Power Optimizer conservent une tension de chaîne fixe, quelle que soit la 

longueur de la chaîne et les conditions environnementales. Chaque Power 

Optimizer mesure les performances du son module PV et transmet les données 

via les lignes électriques. 

Trois types de Power Optimizer sont fournis par SolarEdge, comme suit : 

Á En complément pour module, reliée lors de l'installation à un module 

PV. Réf. : OP250-LV, OP300-MV et OP400-MV, PB250-AOB, 

PB350-AOB.  
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Á Une solution pour module de type Couche Mince (TFI), reliée lors 

de l'installation entre deux ou quatre modules PV. Réf. : PB250-TFI et 

PB350-TFI. 

Á Solution intégrée au module (CSI), fournie intégrée dans un module 

PV. 

Vous pouvez consulter les feuilles de spécifications techniques des Power 

Optimizer pour déterminer quelle est la Power Optimizer la plus adaptée à 

vos besoins. 

 
Figure 1: Complément pour module 

Onduleur triphasé  

L'onduleur triphasé convertit le courant continu (CC) reçu des modules PV 

en courant alternatif (CA), avec un excellent rendement. La puissance 

générée alimente le panneau de distribution principal du site et, de là, 

rejoint le réseau électrique. L'onduleur reçoit aussi les données de 

monitoring de chaque Power Optimizer et les transmet à un serveur central 

(appelé Serveur de surveillance) via un réseau Ethernet ou vers une 

connexion modem externe. 

Trou de 
montage 

Trou de 
montage 
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Figure 2: Onduleur triphasé 

Contenu de l'emballage  

La liste suivante énumère les éléments du colis d'installation de l'onduleur 

triphasé : 

Á Un onduleur triphasé SolarEdge. 

Á Un support de montage mural. 

Á Deux vis à tête plate pour la fixation de l'onduleur au support de 

montage mural. 

Á Guide de l'utilisateur. 

Á Carte de garantie. 

Á CD avec divers documents (manuel, notices d'utilisation et fiches 

techniques) et logiciels. 

Portail de surveillance SolarEdge  

Le portail de surveillance SolarEdge vous permet de suivre les 

performances techniques et financières d'un ou plusieurs sites 

photovoltaïques SolarEdge. Il présente des informations sur les 

performances passées et en cours de chaque module PV, ainsi que pour 

l'ensemble du système. 

Haut 

Avant 

Bas 

Dissipateur thermique 

LCD 
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REMARQUE : 

Vous pouvez consulter le Guide d'utilisation du Portail de surveillance SolarEdge 

pour plus d'informations sur cette option. 

Procédure d'installation  

Cette section présente les étapes d'installation et de configuration d'un 

nouveau site SolarEdge. La plupart de ces procédures peuvent aussi être 

utilisées pour ajouter des composants à un site SolarEdge existant. 

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

 

Page 17 

Page 29 

Page 41 

Page 46 

Page 55 

Page 73 

 

Installation de l'onduleur et 
connexion de la chaîne série à 

l'onduleur 

Mise en service et activation de 
l'installation 

 

Enregistrement des numéros de 
série des Power Optimizers. 

Connexion de l'onduleur au 
serveur de surveillance 

SolarEdge 

Configuration de l'onduleur 

Branchement des Power 
Optimizer aux panneaux et à 

une chaîne 
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Transport et stockage  

Transport de l'onduleur triphasé  

lôonduleur triphas® doit °tre transport® dans son emballage d'origine, la face 

avant vers le haut et en évitant de l'exposer aux chocs. Si l'emballage 

d'origine n'est plus disponible, il est possible d'utiliser une boîte similaire 

pouvant supporter le poids de l'onduleur triphasé (25 kg), disposant de 

poignées et fermant complètement. 

Stockage de l'onduleur triphasé  

Stockez l'onduleur triphasé dans un endroit sec et de -25°C à +60°C. 

Liste des outils requis  

Des outils standard peuvent être utilisés lors de l'installation du système 

SolarEdge. La liste suivante énumère l'équipement recommandé pour 

l'installation d'un système SolarEdge :  

Á Tournevis Allen de type M6 et M5. 

Á Tournevis plat 

Á Tournevis électrique (testeur). 

Á Perceuse et mèches adaptées au mur ou au poteau où sera fixé le 

support de montage de l'onduleur.  

Á Vis adaptées à la fixation du support de montage de l'onduleur sur le 

mur. 

Á Vis M8 pour fixer la Power Optimizer au profilé de montage.  

Á Coupe câbles. 

Á Pinces à dénuder. 

Á Voltmètre. 
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Pour l'installation de l'option de communication, vous aurez aussi besoin 

de : 

Á Pour Ethernet : 

¶ Connecteurs RJ45  

¶ Câble Ethernet à paires torsadées CAT5  

¶ Pince à sertir RJ45 

Á Pour RS485 : 

¶ Câble téléphonique à 4 ou 6 paires torsadées  

¶ Connecteur RJ11 à six broches (appelé aussi RJ25) 

¶ Pince à sertir RJ11 
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Chapitre 2  

Installation des Power 

Optimizer  

 

Notices d'utilisation et avertissements  

Les notices d'utilisation et avertissements suivants concernent l'installation 

des Power Optimizer 

 
REMARQUE : 

La Power Optimizer est étanche et n'a pas besoin d'être abritée. La Power 
Optimizer n'ayant ni haut ni bas, elle peut être placée dans n'importe quelle 
orientation. 

 
REMARQUE : 

La Power Optimizer doit être montée dans un emplacement ventilé ou laissant 
suffisamment d'espace autour pour permettre la dissipation de chaleur.  

 
REMARQUE : 

Les supports de montage sont prévus pour un montage sur une surface plane ou 
sur un poteau et peuvent être fixés sur n'importe quelle texture de surface. 

 
PRECAUTION : 

Si le montage s'effectue directement sur le module ou sur le cadre du module, 
consultez d'abord le fabricant de module pour des directives concernant 
l'emplacement et l'impact sur la garantie du module. 

 
DONNÉES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ : 

Les modules PV combinés à des Power Optimizer SolarEdge sont sûrs. Ils ne 
fournissent qu'une faible tension de sécurité tant que l'onduleur triphasé n'est pas 
allumé. 

 
DONNÉES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ : 

Tant que les Power Optimizer sont déconnectées de l'onduleur et que l'onduleur est 
éteint, les Power Optimizer fournissent une tension de sécurité de 1V pendant 
l'installation. 
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AVERTISSEMENT ! 

Avant d'effectuer ces étapes, éteignez l'onduleur monophasé en basculant sur OFF 
l'interrupteur ON/OFF en bas de l'onduleur et l'interrupteur CC du circuit principal. Tous 
les onduleurs d'une installation doivent être éteints de cette manière. Cette étape est 
requise pour vérifier que les Power Optimizer produiront une tension de sécurité de 1V 
pendant l'installation. 

 
PRECAUTION : 

Lôinstallation dôun syst¯me SolarEdge sans garantie de compatibilit® entre les 

connecteurs du module et lôoptimizer peut entra´ner des probl¯mes de sécurité et/ou 

de fonctionnement tels que des défaut de masse provoquant une panne de 

lôonduleur. La garantie SolarEdge ne couvrira pas les produits utilisant des 

connecteurs incompatibles. 

Les Power Optimizers et onduleurs SolarEdge utilisent les connecteurs des 

fabricants suivants : 

Á Multi Contact MC4 

Á Amphenol H4 

Á Lumberg LC4 

Á Connecteur Tyco à détrompeur  

Á Huber suhner Raddox  

Pour garantir la compatibilit® m®canique entre lôoptimizer SolarEdge et les modules 

auxquels il est connecté : 

Á Utilisez des connecteurs identiques de même fabricant et type, sur les Power 

Optimizers et les modules ; ou 

Á Vérifiez que les connecteurs sont compatibles de la façon suivante :   

 ǐ   Le fabricant du connecter doit vérifier explicitement la compatibilté avec le 

connecteur SolarEdge ; et 

 ǐ   Demander un test réalisé par un laboratoire externe autorisé (TUV, VDE, 
Bureau Veritas UL, CSA, InterTek), afin de vérifier la compatibilité des 
connecteurs. 
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Étape 1, Montage des Power 

Optimizers  

 
REMARQUE : 

Si vous installez des modules avec Power Optimizer intégrée, passez à Étape 
3, Branchement des Power Optimizer en chaînes en page 24. 

Á Déterminez l'emplacement de montage de chaque Power Optimizer. La 

Power Optimizer doit être montée à un endroit où elle peut être fixée en 

toute s®curit® ¨ lôaide des deux trous de montage. Elle doit également 

être installée de façon à pouvoir être connectée à un module PV (pour 

les modèles OP250-LV, OP300-MV, OP400-MV, PB250-AOB et 

PB350-AOB) ou jusquô¨ quatre modules (mod¯les PB250-TFI et 

PB350-TFI), en fonction de votre plan. Marquez tous les emplacements 

des trous de fixation. 

Á Chaque Power Optimizer doit être fixée au rack en utilisant les deux 

trous de fixation. 

Á Percez les trous. 

 
PRECAUTION : 

Ne percez pas à travers la Power Optimizer ou à travers les trous de montage. 

Les vibrations générées par la perceuse peuvent endommager la Power 

Optimizer.  

Á Montez une Power Optimizer à chaque emplacement avec les vis M8 et 

les rondelles. 

Á Vérifiez que la Power Optimizer est fixée fermement. 
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Étape 2, Connexion de chaque module 

PV à une Power Optimizer  

OP250 -LV, OP300 -MV et OP400 -MV  

Ces Power Optimizer se connectent à un seul module PV via les deux 

entrées (un plus et un moins).  

 
Figure 3: OP250-LV, OP300-MV et OP400-MV 

Entrée + 

Entrée - 

Sortie - 

Sortie + 
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PB250 -AOB et PB350 -AOB  

Ces Power Optimizer se connectent à un seul module PV via les deux 

entrées (un plus et un moins).  

 
Figure 4: PB250-AOB et PB350-AOB 

Prévoyez le dégagement indiqué ci-dessous autour de la Power Optimizer. 

 

 

 

Figure 5: Dégagement 

2,5 cm 

2,5 cm 

2,5 cm 

Entrée + 

Entrée - 

Sortie - 

Sortie + 
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Prévoyez le dégagement indiqué ci-dessous au-dessus et au-dessous de la 

Power Optimizer : 

 

 

 

Figure 6 : Dégagement ï vue latérale 

PB250 -TFI et PB350 -TFI  

Ces Power Optimizers se connectent ¨ jusquô¨ quatre modules PV via leurs 

entrées. Ces Power Optimizers ont quatre paires d'entrées (chaque paire 

comprend un connecteur Plus (+) et un connecteur Moins (-)) et deux 

sorties (un Plus (+) et un Moins (-)), comme illustré ci-dessous.  

 

 
Figure 7: PB250-TFI et PB350-TFI 

2,5 cm 

2,5 cm 

Sortie - 

Entrée + 

Entrées + 

Entrées + Entrées - 

Entrées - 
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Connexion des Power Optimizers  

˅ Pour connecter ces Power Optimizers aux modules  

PV :  

 
AVERTISSEMENT ! 

Vérifiez que vous avez identifié correctement les entrées et les sorties. Ne 

connectez pas de modules PV aux sorties de la Power Optimizer. 

 
REMARQUE : 

La Power Optimizer a une protection contre l'inversion de polarité. Mais vous devez 

quand même vérifier que la polarité des modules PV est correcte à l'aide d'un 

voltmètre. Certains fabricants de modules utilisent une polarité de connecteur 

différente de celle utilisée par les entrées des Power Optimizer SolarEdge. 

Á Les connecteurs dôentrée sont indiqués dans les figures ci-dessus. Les 

connecteurs de sortie se trouvent au milieu de chaque côté.  

Á Si vous connectez moins de quatre modules à un optimiseur de 

puissance PB250-TFI ou PB350-TFI, les connecteurs non utilisés 

doivent être scellés avec des bouchons appropriés (non fournis). 

Á Les connecteurs d'entrée Plus (+) et Moins (-) des Power Optimizers 

PB250-TFI et PB350-TFI ne sont pas spécifiquement appariés, ce qui 

signifie que vous pouvez brancher un module PV à n'importe quel 

connecteur d'entrée Plus (+) et à n'importe quel connecteur d'entrée 

Moins (-). 
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Étape 3, Branchement des Power 

Optimizer en chaînes  

Les Power Optimizer doivent être connectées en série pour construire des 

chaînes. 

 
REMARQUE IMPORTANTE : 

Les Power Optimizer SolarEdge sont alimentées par les modules PV auxquels elles 

sont connectées. Un chaîne ne doit pas compter moins de 16 Power Optimizers, 

sinon elle risque de sôarr°ter. (Veuillez consulter les sp®cifications de la Power 

Optimizer pour connaître le nombre minimum et maximum exact de Power 

Optimizer autorisées dans une chaîne). 

 
REMARQUE : 

Si des modules PV sont complètement à l'ombre, les Power Optimizer concernées 

peuvent s'arrêter temporairement. Ceci n'affecte pas les performances des autres 

Power Optimizer de la chaîne, tant que la spécification de longueur minimum de 

chaîne reste satisfaite en ne prenant en compte que les panneaux illuminés. Si les 

conditions sont telles qu'il est possible d'avoir moins de 16 modules PV à la lumière, 

il convient d'ajouter des modules. 

 
REMARQUE IMPORTANTE : 

Notez bien les numéros de série des Power Optimizers lors de leur installation car 

vous pourrez en avoir besoin en cas de dépannage. 

Vous pouvez utiliser le Portail de surveillance SolarEdge pour accéder aux 

informations du site SolarEdge, comme indiqué à lô£tape 4, Reporting et 

surveillance des donn®es dôinstallation section , à la page 46. 

Montage des chaînes  

˅ Pour connecter des Power Optimizer dans une chaîne :  

 
DONNÉES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ : 

Tant que les Power Optimizer sont déconnectées de l'onduleur et que 

l'onduleur est éteint, les Power Optimizer fournissent une tension de sécurité de 

1V pendant l'installation. 

Á La chaîne complète peut être directement connectée à l'onduleur ou 

connectée en parallèle à d'autres chaînes qui, ensemble, sont connectées 

à l'onduleur. 
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Á Vous pouvez construire et connecter en parallèle des chaînes de 

longueurs inégales, c'est à dire que le nombre de Power Optimizer n'a 

pas à être identique dans chaque chaîne. 

Á Les câbles de sortie de la Power Optimizer sont étiquetés + et - . 

Á Branchez le connecteur Plus (+) du câble de sortie de la première 

Power Optimizer de la chaîne au connecteur Moins (-) de la deuxième 

Power Optimizer de la chaîne. Répétez cette étape pour chaque Power 

Optimizer de la chaîne. Cette procédure est similaire à la procédure 

standard de connexion des modules PV. 

 
AVERTISSEMENT ! 

Assurez-vous que les câbles des connecteurs Plus (+) et Moins (-) sont 

fermement et complètement insérés. 

 
REMARQUE IMPORTANTE : 

Notez bien les numéros de série des Power Optimizers lors de leur installation 

car vous pourrez en avoir besoin en cas de dépannage.  

Vous pouvez utiliser le Portail de surveillance SolarEdge pour accéder aux 

informations du site SolarEdge, comme indiqué à lô£tape 4, Reporting et 

surveillance des donn®es dôinstallation section , à la page 46.  

Vérification de la connexion correcte 

des Power Optimizer  

˅ Pour vérifier la connexion correcte des Power 

Optimizer :  

Á Assurez-vous que les modules PV sont exposés au soleil pendant ce 

processus. Sinon, les Power Optimizer peuvent ne pas être en fonction. 

Á Vérifiez chaque chaîne individuellement avant de la connecter aux 

autres chaînes ou à l'onduleur. 
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Á Chaque Power Optimizer connectée à un module PV produit 

initialement une tension de sécurité de 1 V. Une chaîne avec des Power 

Optimizer correctement connectées doit produire 1V par Power 

Optimizer de la chaîne. Par exemple, si 10 Power Optimizer sont 

connectées dans une chaîne, alors 10 V doivent être produits. Utilisez 

un voltmètre avec une précision d'au moins 0,1 V pour vérifier que la 

tension totale produite correspond au nombre de Power Optimizer de la 

chaîne. 

¶ Si 0 V est mesuré pour la chaîne, vérifiez si les sorties d'une des 

Power Optimizer ne sont pas déconnectées. 

¶ Si la tension est inférieure au nombre de Power Optimizer (par 

exemple 9 V alors que 10 Power Optimizer sont connectées), 

vérifiez si une ou plusieurs Power Optimizer ne sont pas 

connectées, ce qui signifie qu'elles ont été omises pendant le 

processus de connexion de la chaîne. Si elles sont toutes 

connectées, vérifiez si un ou plusieurs modules PV ne sont pas 

déconnectés de leur Power Optimizer. 

¶ Si la tension est trop élevée, appliquez la note de PRÉCAUTION 

ci-dessous. 
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PRECAUTION : 

Si la tension mesurée est trop élevée, l'installation peut ne pas avoir une 

faible tension de sécurité. PROCÉDEZ AVEC PRUDENCE !!!  

Veuillez noter qu'une variation allant jusqu'à 2 V pour une chaîne complète 

est considérée comme normale. 

Une tension supérieure à la quantité de Power Optimizer peut être due à 

l'une des raisons suivantes : 

Á Une Power Optimizer supplémentaire est connectée à la chaîne. 

Á La sortie d'un module PV peut être connectée à la chaîne au lieu de la 

sortie d'une Power Optimizer. 

Á Un dysfonctionnement de l'une des Power Optimizer. 

Á Effectuez les opérations suivantes si la tension totale de la chaîne est 

trop élevée : 

Á Vérifiez que seules les Power Optimizer sont connectées à la chaîne et 

qu'aucune sortie de module PV n'est connectée sans Power Optimizer. 

Á Déconnectez les câbles connectant les Power Optimizer à la chaîne.  

Á Mesurez la tension de sécurité de 1V pour chaque Power Optimizer 

individuelle pour localiser la Power Optimizer qui ne fournit pas la 

tension correcte. 

Á Si une Power Optimizer défaillante est repérée, vérifiez ses connexions, 

sa polarité, son module et sa tension. 

Á Si le dysfonctionnement ne peut être évité ou résolu, omettez la Power 

Optimizer qui ne fonctionne pas correctement, en connectant ainsi une 

chaîne plus courte. 

Á Ne continuez pas avant d'avoir trouvé le problème et retiré la Power 

Optimizer qui ne fonctionne pas correctement. 

 
DONNÉES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ : 

Lorsqu'un module est relié à la Power Optimizer, elle fournit en sortie une 

tension de sécurité de 1 V. Nous suggérons de vérifier cette tension pour 

les premières Power Optimizer connectées, afin de contrôler leur 

branchement correct. Notez que si vous utilisez un tracker, la Power 

Optimizer ne se mettra en fonction que si le tracker suit le soleil et qu'au 

moins 2 W de puissance sont produits par le module PV.  
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Chapitre 3  

Installation de l'onduleur  

L'onduleur peut être installé avant ou après les modules PV et les Power 

Optimizer.  

Identification de l'onduleur  

Reportez-vous à la plaque signalétique sur le côté de l'onduleur qui précise 

le numéro de série (Serial #) et ses spécifications électriques nominales 

(Electrical Ratings) y compris sa puissance maximale de sortie (Max 

Output Power). 
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Le numéro de série de l'onduleur est aussi indiqué sur la carte de garantie 

incluse. Veuillez fournir le numéro de série lorsque vous contactez la ligne 

d'assistance SolarEdge. Le numéro de série est aussi requis lors d'une 

demande d'ouverture de nouveau site sur le portail de surveillance 

SolarEdge. 

Choix de l'emplacement de montage  

Ce processus implique la fixation du support sur un mur ou un poteau, puis 

le montage de l'onduleur triphasé sur le support. 

Espace libre autour du châssis  

Le dissipateur thermique requiert les dégagements suivants entre le châssis 

de l'onduleur triphasé et toute autre structure, telle que câbles ou murs : 

Á 20 cm au-dessus et au-dessous du châssis 

Á 10 cm à droite et à gauche du châssis 

 
REMARQUE : 

Si plusieurs onduleurs triphasés sont installés côte à côte, la distance les séparant 

doit être supérieure à 10 cm.  

 

 
 

 

Figure 8 : Espace libre autour du châssis 

20 cm 

30 cm 

10 cm 10 cm 
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Montage de l'onduleur  

 
PRECAUTION : 

Assurez-vous d'avoir lu les sections précédentes de ce chapitre avant 

d'entreprendre le montage décrit ci-dessous. 

Le package d'installation contient l'onduleur triphasé et le support de 

montage qui est requis pour le fixer au mur. Des outils standard (non 

fournis) peuvent être utilisés lors de l'installation. 

˅ Pour monter l'onduleur triphasé :  

1  Fixez le support fourni au mur ou sur un poteau, comme suit: 

¶ Assurez-vous que la partie en U du support est positionnée en haut, 

comme illustré ci-dessous : 

 
Figure 9: Positionnement de la partie en U du support 

¶ Lors du montage sur un mur, vissez les quatre trous les plus 

extérieurs du support. 

Il est possible d'utiliser d'autres trous pour stabiliser le support, ou 

lorsque les trous extérieurs ne sont pas utilisables. 

¶ Lors du montage sur un poteau, vissez les trous intérieurs 

appropriés du support. 

2  Vérifiez que le support est fixé fermement au mur ou au poteau. 
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3  Suspendez l'onduleur au support en le fixant à l'aide des vis déjà en 

place vers son sommet, comme indiqué ci-dessous : 

 
Figure 10: Accrocher l'onduleur sur le support 

 
PRECAUTION : 

Ne laissez à aucun moment les connecteurs à la base de l'onduleur reposer sur 

le sol car cela pourrait les endommager. Si vous avez besoin de poser le 

châssis sur le sol, couchez-le sur l'arrière, sur l'avant ou sur un côté, mais pas 

sur sa base. 

4  Disposez le châssis à plat le long du mur ou du poteau. Vissez ensuite 

deux vis sur les côtés droit et gauche à la base du support. Les vis 

passent dans les ailettes du radiateur de chaque côté du support, comme 

illustré ci-dessous : 

 
Figure 11: Insertion des vis à travers le radiateur inférieur 
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Connexion de l'onduleur  

Présentation de la connexion de 

l'onduleur  

L'onduleur SolarEdge peut être configuré sur le terrain pour un réseau CA, 

y compris la tension et la fréquence CA. Si les paramètres par défaut de 

l'onduleur ne sont pas adaptés au pays du site d'installation, veuillez 

consulter la page 77 pour savoir comment configurer l'onduleur en fonction 

du pays.  

L'outil de configuration SolarEdge vous permet de configurer les réglages 

CA de l'onduleur à d'autres valeurs que celles par défaut, en fonction du 

pays du site d'installation, ou d'apporter d'autres modifications. Une 

description complète de l'outil de configuration est fournie dans le Guide du 

logiciel de l'outil de configuration SolarEdge. 

Consultez le tableau suivant pour savoir quel fusible utiliser au point de 

connexion de lôonduleur avec le r®seau ®lectrique : 

Onduleur Intensité maximum de sortie Fusible conseillé  

SE7k 11,5 A 12 A 

SE8k 13,5 A 16 A 

SE9k 15,5 A 16 A 

SE10k 17,5 A 20 A 

SE12k 19,5 A 25 A 
 

 
AVERTISSEMENT ! 

Pour plus dôinformations sur le c©blage, consultez la Note dôutilisation Câblage CA 

recommandé par SolarEdge, disponible sur le site Web de SolarEdge. 

 
AVERTISSEMENT ! 

Consultez également lôAnnexe B, Sp®cifications techniques en page 87. Faites 

particulièrement attention aux spécifications des onduleurs, qui peuvent varier 

l®g¯rement dôun pays ¨ lôautre. 

 
AVERTISSEMENT ! 

Il est essentiel de connecter le câblage PE (terre) avant de connecter les câbles 

phase et neutre CA. 
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AVERTISSEMENT ! 

La mise à la terre du côté CC est interdite car l'onduleur triphasé n'a pas de 

transformateur. 

Connexion de l'onduleur triphasé  

Connecteurs et câbles  

La figure suivante montre les connecteurs de l'onduleur triphasé : 

 
Figure 12: Connecteurs de l'onduleur triphasé 

La section suivante décrit chaque connecteur, les spécifications de câblage 

et la section des câbles associés. Tous les connecteurs de l'onduleur triphasé 

sont situés à sa base, comme indiqué ci-dessous. 

Á Interrupteur Marche/Arrêt :  Le fait de tourner cet interrupteur sur la 

position ON allume l'onduleur et met en marche les Power Optimizers. 

En le mettant sur la position OFF, l'onduleur est arrêté et la tension des 

Power Optimizer est réduite à une faible tension de sécurité. 

Á Bouton LCD : Appuyer sur ce bouton pour éclairer l'écran LCD 

pendant 30 secondes. 

Á Connecteur RS232 : 

Sortie CA 

RS232 

Presse-étoupe 

Interrupteur ON/OFF 

Bouton LCD 

Entrées CC  

Ventilateur 

Paire d'entrée CC 
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¶ Assure la connexion avec un PC ou portable local, à fins de 

configuration, contrôle et administration, ou bien avec un modem 

externe pour une liaison avec le Portail de surveillance SolarEdge. 

Pour savoir comment configurer cette option de communication 

pour le serveur de surveillance SolarEdge, consultez la section 

Cr®ation dôune connexion RS232 (UART) à la page 57. 

Vous pouvez consulter le Guide d'utilisation du Portail de surveillance 

SolarEdge pour plus d'informations sur les possibilités de monitoring. 

Á Autres options de communication (Ethernet (LAN), RS485 ou 

ZigBee) : Trois autres types d'option de communication peuvent être 

utilisées pour connecter l'onduleur au portail de surveillance SolarEdge. 

Ils sont installés via les trois presse-étoupe de câble. Consultez le 

Chapitre 6, Configuration des connexions réseau en page 55 pour une 

description de la configuration de ces options de communication avec 

le serveur de surveillance SolarEdge. 

Á Sortie CA : 

Calibre externe du câble AC : M25 (diamètre 13-18 mm). 

Chacun des câbles CA (phase, neutre et PE) doit être en cuivre avec 

une section de 8 à 16 mm
2
. 

Á Câble CC : connecteurs PV. 

Connexion de l'onduleur triphasé  

Ouverture du couvercle  

˅ Pour relier les fils CA aux bornes internes de l'onduleur 

triphasé :  

1  Coupez l'alimentation des câbles CA reliés à l'onduleur en ouvrant les 

disjoncteurs sur la carte principale. 

2  Basculez sur OFF l'interrupteur ON/OFF à la base de l'onduleur. 

3  Si la carte principale dispose d'un interrupteur CC, basculez-le sur OFF. 

4  Si l'onduleur était allumé avant de basculer l'interrupteur, attendez au 

moins cinq minutes avant d'ouvrir le capot de l'onduleur. 
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AVERTISSEMENT ! 

N'ouvrez pas le capot de l'onduleur triphasé avant d'avoir mis en position OFF 

l'interrupteur ON/OFF en bas de l'onduleur et d'avoir basculé l'interrupteur CC de la 

carte principale. 

 
AVERTISSEMENT ! 

Vérifiez que l'interrupteur Marche/Arrêt à la base de l'onduleur est en position 

OFF. 

5  Dévissez les vis Allen du capot du châssis (sur la face avant) et 

soulevez le couvercle. 

6   Branchement des câbles CA : Retirez l'isolant et exposez les cinq fils 

du câble CA comme suit : 

¶ Phase 1 (L) 

¶ Phase 2 (L) 

¶ Phase 3 (L) 

¶ Neutre (N) 

¶ Fil de terre (PE) 

Les longueurs des fils à dénuder sont les suivantes : 

50mm 8mm

 
Figure 13: Longueurs des fils à dénuder 

¶ Dénudez 8 mm pour le contact. 

¶ Longueur des fils individuels 50 mm. 

 
AVERTISSEMENT ! 

Assurez-vous de connecter le connecteur de terre (PE) en premier. 
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7  Insérez le câble via le presse-étoupe de câble CA sur la droite et reliez 

les fils aux bornes appropriées selon leurs étiquettes : PE, L1, L2, L3 

et N. 

 
Figure 14: Insertion du câble par le presse-étoupe du câble CA 

8  Serrez les vis de chaque borne conformément aux couples suivants: 

¶ Couple de serrage des bornes : 0,5-0,6 Nm. 

¶ Couple de serrage du presse-étoupe : 2,8-3,3 Nm. 

9  Vérifiez sur chaque borne qu'il n'y a pas de câble effiloché et que les 

entrées inutilisées sont bien scellés. 

Connexion des câbles au châssis de l'onduleur 

triphasé  

˅ Pour connecter les câbles  CC à l'onduleur triphasé :  

1  Connectez les connecteurs CC de l'installation photovoltaïque aux 

connecteurs CC+ et CC- comme indiqué.  

Deux chaînes peuvent être connectées en parallèle aux deux entrées CC 

de l'onduleur. Elles sont simplement câblées ensemble dans le bornier à 

l'intérieur. 

  
Figure 15: Connexion des câbles CC à l'onduleur 
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Si plus de deux chaînes sont requises, elles peuvent être connectées en 

parallèle dans une boîte de connexion externe avant de brancher une 

connexion CC unifiée à l'onduleur.  

 
REMARQUE: 

En raison de l'architecture SolarEdge, les chaînes parallèles peuvent être de 

longueurs différentes et ne nécessitent donc pas d'être connectées à un 

nombre identique de Power Optimizer. 

Finaliser l'installation de l'onduleur 

triphasé  

Après avoir effectué toutes les connexions, l'onduleur doit être configuré 

pour le pays correct. L'onduleur peut être configuré en fonction des 

caractéristiques du site, à l'aide des boutons internes de l'onduleur ou en 

utilisant l'outil de configuration SolarEdge connecté au port RS232. Pour 

plus d'informations, vous pouvez consulter la section Configuration de 

l'onduleur à l'aide du panneau LCD et des boutons utilisateur en page 73. 

Si vous comptez utiliser le portail de surveillance SolarEdge pour accéder 

aux informations du site SolarEdge, vous pouvez avoir à ajouter une 

connexion physique pour l'option de communication adéquate. La 

connexion de l'onduleur au serveur de surveillance SolarEdge via un LAN, 

un modem externe connecté au port RS232, un bus RS485 ou un modem 

ZigBee est décrite dans le Chapitre 6, Configuration des connexions réseau 

en page 55. 
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Fermeture du couvercle  

˅ Pour refermer le couvercle :  

1   Refermez le couvercle du châssis et fixez-le en serrant les vis. 

2   Pour assurer lô®tanch®it®, serrez d'abord les vis des angles puis les deux vis 

centrales. L'ordre recommandé peut être observé dans la figure suivante : 

 
Figure 16: Serrage des vis 

#2 #1 

#6 

#3 

#5 

#4 
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Bloc différentiel  

 
DONNÉES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ : 

Tous les onduleurs SolarEdge intègrent un bloc différentiel (RCD) protégeant contre 

les risques d'électrocution et d'incendie en cas de dysfonctionnement des 

panneaux, des câbles ou de l'onduleur. 

Certains pays exigent un RCD externe. Dans ce cas, l'installateur doit 

vérifier le type de RCD requis par la réglementation électrique 

correspondante. SolarEdge recommande d'utiliser un RCD de type A. 

La valeur conseillée est de 100 mA ou 300 mA, sauf si la réglementation 

électrique locale impose une valeur inférieure. 

Lorsque la réglementation électrique locale impose un RCD de fuite 

inférieur, le courant de décharge peut déclencher le RCD. Pour éviter ce 

problème, les actions suivantes peuvent être entreprises : 

1   Il est important de choisir un RCD approprié pour que l'installation 

fonctionne correctement. Bien que le RCD utilisé dans de tels cas soit 

calibré pour 30 mA, il peut se déclencher à 15 mA (IEC 61008). Des 

RCD de bonne qualité se déclencheront à une valeur supérieure. 

2   Configurer le courant qui déclenche le RCD interne de l'onduleur à une 

valeur inférieur à celle qui déclenche le RCD externe. Le RCD interne 

risque toujours de se déclencher si le courant dépasse la valeur 

autorisée, mais comme il se réarme automatiquement lorsque le courant 

résiduel diminue, ceci évite un réarmement manuel. Vous pouvez 

consulter le centre d'assistance SolarEdge pour obtenir de l'aide sur ce 

point. 

3   Certains panneaux PV sont préférables car ils ont une faible fuite 

capacitive avec le cadre. 
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Chapitre 4  

Mise en service de 

l'installation  

 

Mise en service  

Ce chapitre explique comment activer le système, mettre en service 

l'installation et vérifier le fonctionnement correct du système. 

Á Étape 1, Activation du système, page 42 

Á Étape 2, Appariement des Power Optimizers avec l'onduleur, 

page 43  

Á Étape 3, Vérification du fonctionnement correct, page 45 

Á Étape 4, Rapport des données d'installation, page 46 

 
REMARQUE : 

Conservez ce manuel accessible, de préférence près de l'onduleur. 
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Étape 1, Activation du système  

Cette section explique comment effectuer les étapes initiales d'activation du 

système SolarEdge. 

Ces phases sont effectuées une fois que l'onduleur et les Power Optimizers 

ont été installés et que ces derniers ont été connectés à l'onduleur. 

˅ Pour activer l 'installation SolarEdge :  

1  Éteignez l'onduleur monophasé avec l'interrupteur ON/OFF en bas de 

l'onduleur et avec l'interrupteur CC du circuit principal (s'il existe). 

2  Allumez le CA pour l'onduleur. 

3  Si le site dispose d'un interrupteur CC externe entre les Power 

Optimizers et l'onduleur, mettez-le sur ON. Un message semblable au 

suivant apparaît sur l'afficheur LCD de l'onduleur :  

V a c [  v  ]   V D c [  v  ]   P a c [  w ]  

2 3 0 .  7    1 4 .  1      0 .  0 

P _ O K :   0 0 0 /  0 0 0   < S _ O K > 

                O F F  

4  Vérifiez que P_OK est affiché, ce qui indique la connexion avec les 

Power Optimizers et qu'au moins une Power Optimizer envoie des 

données de surveillance. Le chiffre 0 indique qu'aucune Power 

Optimizer n'a été appariée avec cet onduleur. Si vous êtes en train 

dôapparier de nouveau les Power Optimizers et les onduleurs, le chiffre 

indique le nombre de Power Optimizers qui ont été appariées 

précédemment. Si P_OK n'apparaît pas, contrôlez les connexions des 

Power Optimizers, chaînes et entrée CC. 

5  Si l'onduleur est en liaison avec le serveur de surveillance SolarEdge, 

vérifiez que S_OK est affiché. Ceci indique que la connexion au 

serveur est réussie. 

6  Vérifiez que Vca [v] sur l'afficheur LCD indique la tension correcte de 

sortie CA du secteur, en volts. 



Mise en service de l'installation  

Guide dôInstallation SolarEdge Pour Onduleurs Triphas®s ï MAN-01-00024-1.5 

 

 

43  

 

7  Vérifiez que l'écran LCD affiche en Vcc [v] la tension d'entrée CC, en 

volts. Il doit y avoir une tension de sécurité de 1 V pour chaque Power 

Optimizer connectée à l'onduleur. 

 
REMARQUE : 

Une erreur de mesure sur l'afficheur LCD de l'onduleur de ±3 V est acceptable. 

 
REMARQUE : 

Si l'écran LCD affiche 0 V : 

Á Vérifiez que les modules PV ne sont pas à l'ombre ou obstrués. 

Á Vérifiez que les connexions des Power Optimizer, chaînes et entrée CC sont 

correctes. 

Á Vérifiez que la polarité de la connexion d'entrée CC est correcte. 

8  Vérifiez que Pca [w] sur l'écran LCD indique 0 comme puissance de 

sortie CA, in Watts. Ceci parce que l'onduleur est toujours éteint. 

 
AVERTISSEMENT ! 

Vérifiez que l'indicateur Marche/Arrêt sur l'écran LCD, décrit plus haut, affiche 

OFF. 

Étape 2, Appariement des Power 

Optimizers avec l'onduleur  

Une fois que toutes les connexions sont réalisées, toutes les Power 

Optimizer doivent être associées logiquement à leur onduleur avant qu'elles 

puissent fonctionner avec celui-ci. Cette étape décrit comment pairer les 

Power Optimizer avec l'onduleur, c'est à dire associer chaque onduleur aux 

Power Optimizer avec lesquelles il produit de l'électricité. 

 
REMARQUE : 

La Power Optimizer ne commence pas à produire de l'énergie tant qu'elle n'est pas 

pairée avec un onduleur. 

˅ Pour apparier les Power Optimizer avec l'onduleur :  

1  Basculez sur ODD l'interrupteur ON/OFF à la base de l'onduleur. 

Appuyez sur le bouton LCD de l'onduleur pendant 15 secondes. 

L'écran suivant est affiché :  
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      P a i  r  i  n g        

  T u r  n  O n  I  n v e r  t  e r    

                    

                    

2  Basculez sur ON l'interrupteur ON/OFF à la base de l'onduleur dans les 

cinq secondes. Si vous ne mettez pas l'interrupteur sur la position ON 

dans les cinq secondes, l'onduleur sort du mode dôappariement. 

L'écran suivant est alors affiché, indiquant que l'onduleur effectue la 

procédure d'appariement et affecte les Power Optimizer à l'onduleur. 

      P a i  r  i  n g        

R e m a i  n i  n g  [  S e c ]  :   1 0 4 

                    

Ce message affiche un compte à rebours des secondes jusqu'à la fin de 

la proc®dure dôappariement. Si l'appariement ®choue, un message 

d'erreur est affiché. Cette erreur n'apparaît que si les étapes ci-dessus 

n'ont pas été suivies. Si une erreur apparaît, suivez de nouveau les 

étapes d'appariement. 

Quand la mise en service a réussi, le message suivant est affiché : 

      P a i  r  i  n g        

 P a i  r  i  n g  C o m p l  e t  e d   

                    

                    

3   À cette étape, l'interrupteur Marche/arrêt en bas de l'onduleur est sur la 

position ON, aussi les Power Optimizers commencent à produire de 

lô®lectricit® et l'onduleur commence ¨ la convertir en CA. 

 
AVERTISSEMENT ! 

Une fois l'interrupteur ON/OFF de l'onduleur sur ON, les Power Optimizer ne 

produisent plus la tension de sécurité de 1 V et les câbles CC prennent une 

tension élevée. 
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Si l'onduleur commence à convertir après la connexion initiale au 

secteur, l'onduleur passe en mode Veille jusqu'à ce que suffisamment 

de puissance soit générée (la LED de l'onduleur clignote en vert). 

Quand l'onduleur est en mode veille, le message suivant est affiché : 

    W a k i  n g  U P .  .  .      

  R e m a i  n i  n g :   0 5 1 S e c  

                    

                    

Pendant ce temps, l'onduleur surveille le réseau et vérifie que la tension 

et la fréquence du réseau sont correctes. Ce message indique combien 

de secondes il reste avant que l'onduleur ne passe en mode de 

production. Cette durée est conforme avec les réglementations de 

chaque pays et est généralement comprise entre trois et cinq minutes. 

L'onduleur passe alors automatiquement en mode de Production et 

produit de l'énergie (la LED de l'onduleur est verte en continu). 

Étape 3, Vérification du 

fonctionnement correct  

Une fois que le délai de réveil approprié est écoulé, le message suivant 

apparaît sur l'écran LCD de l'onduleur : 

V a c [  v  ]   V d c [  v  ]   P a c [  w ]  

2 3 0 .  7    7 1 .  9   3 1 5 9 .  3 

P _ O K :   X X X /  Y Y Y   < S _ O K > 

                O N   

˅ Pour vérifier le fonctionnement correct :  

1  Vérifiez que la LED est allumée en vert en continu. 

2  Vérifiez que l'indicateur ON/OFF de l'écran LCD, décrit plus haut, 

affiche ON. 

3  Vérifiez que P_OK apparaît pour indiquer la connexion avec les Power 

Optimizer. Vérifiez aussi que S_OK apparaît, si l'onduleur est connecté 

au serveur de surveillance SolarEdge. 
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4  Vérifiez que le total de Power Optimizers reliés à l'onduleur apparaît 

bien à côté de l'indicateur P_OK sur l'écran LCD. Un nombre trop 

faible peut signifier qu'une ou plusieurs Power Optimizer ne sont pas 

connectées correctement ou que le processus d'appariement n'a pas 

complètement réussi. Par exemple, à cause de l'ombrage complet d'un 

des modules ou d'un ensoleillement insuffisant pendant le processus 

dôappariement. 

 
REMARQUE : 

Il peut s'écouler jusqu'à 15 minutes pour que toutes les Power Optimizers 

transmettent leur télémesure et soient comptées sur l'écran LCD. 

5  Vérifiez que la zone Vca [v]  sur l'afficheur LCD indique la tension CA 

correcte du secteur, en volts. 

6  Vérifiez que la zone Vcc [v] sur l'afficheur LCD indique une tension 

CC en entrée, qui doit être aller de 250 à 450 V. 

7  Vérifiez que la zone Pca [w] sur l'écran LCD indique une puissance 

totale produite en sortie CA, en watts. 

 
REMARQUE : 

Notez le numéro de série sur la plaque signalétique de l'onduleur et sur sa 

carte de garantie. Cette information est utilisée dans le Portail de surveillance 

SolarEdge pour identifier cet onduleur, et elle est nécessaire pour ouvrir un 

nouveau site sur le portail de surveillance. 

F®licitations! Votre syst¯me de collecte dô®nergie SolarEdge 

est maintenant opérationnel. 

Étape 4, Reporting et surveillance des 

donn®es dõinstallation 

Le portail de surveillance SolarEdge vous donne accès aux informations 

concernant un site SolarEdge, comme le décrit le Guide de l'utilisateur du 

portail de surveillance SolarEdge, ainsi que des informations depuis le site 

d'installation, affichées de manière logique ou par rapport à l'agencement 

réel.  
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Une fois qu'un site est ouvert sur le serveur de surveillance SolarEdge, vous 

pouvez accéder à toutes les données de suivi de ce site. 

Pour inscrire un nouveau site, remplissez le formulaire en ligne sur 

http:/www.solaredge.com/groups/site-registration. 

Le numéro de série du ou des onduleurs doit être spécifié pour ouvrir un 

nouveau site.  

Le serveur de surveillance SolarEdge vous permet aussi d'afficher une 

implantation schématique logique et physique des Power Optimizer 

installées, comme suit : 

Á Implantation logique : Affiche un schéma logique d'implantation des 

composants sur le site, à savoir les onduleurs, les groupes, les chaînes 

et les panneaux et leurs connexions électriques. Cette présentation vous 

permet d'avoir une vue logique des panneaux connectés dans chaque 

chaîne, des chaînes connectées à chaque onduleur, etc. 

Á Implantation physique : Affiche une représentation de l'implantation 

réelle des composants du site, c'est à dire les onduleurs, les groupes, les 

chaînes et les panneaux et leurs connexions électriques. Cette 

présentation vous permet d'avoir une vue physique d'ensemble de 

l'installation montrant quels panneaux sont connectés dans chaque 

chaîne, quelles chaînes sont connectées à chaque onduleur, etc. 

Cette fenêtre vous permet de : 

Á Voir les dernières performances de composants spécifiques. 

Á Rechercher les composants sous-performants, comme les panneaux, en 

comparant leurs performances à celles d'autres composants du même 

type. 

Á Localiser avec précision les composants en alerte. 

Á Voir comment les composants sont connectés entre eux. 

Pour permettre au portail de surveillance SolarEdge d'afficher les chaînes et 

l'emplacement physique des Power Optimizer, vous devez d'abord créer un 

rapport de la correspondance physique et logique des Power Optimizer 

installées et l'envoyer par courrier, par courriel ou par télécopie à 
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SolarEdge. SolarEdge chargera alors ces informations sur le serveur de 

surveillance SolarEdge.  

 
REMARQUE IMPORTANTE : 

Même si vous ne faites pas un rapport à SolarEdge de la correspondance physique 

et logique des Power Optimizer installées, le portail de surveillance SolarEdge 

affichera l'implantation logique, indiquant quelles Power Optimizer sont connectées 

à quels onduleurs. Cependant, il n'affichera pas les chaînes ou les emplacements 

physiques des Power Optimizer. 

Ce processus prépare le Portail de surveillance SolarEdge à recevoir des  

informations à jour du site d'installation et à les afficher dans une vue 

physique ou logique.  

L'onduleur doit être connecté au serveur de surveillance SolarEdge via un 

réseau LAN ou via un modem externe connecté au port RS232. Sinon, vous 

pouvez connecter l'onduleur à un autre onduleur déjà connecté au serveur.  

La connexion onduleur-onduleur s'effectue par un bus RS485 ou par un 

modem ZigBee. Cette connexion permet à l'onduleur d'envoyer les 

dernières données collectées des Power Optimizer et de l'onduleur au 

serveur de surveillance SolarEdge.  

Si l'onduleur est correctement relié à Internet, comme décrit dans la section 

Étape 3, Vérification du fonctionnement correct de la page 45, alors 

l'indicateur S_OK apparaît sur l'écran LCD de l'onduleur.  

Mise à disposition des informations 

d'installation  

 
REMARQUE IMPORTANTE : 

Par exemple, à cause de l'ombrage complet d'un des modules ou d'un 

ensoleillement insuffisant pendant le processus dôappariement. 

iPhone S ite Mapper  

SolarEdge fournit un iPhone Site Mapper qui aide à collecter des 

informations sur lôinstallation. Cette application vous guide dans le 

processus de photographie des étiquettes de chaque onduleur et Power 

Optimizer. Elle aide ensuite à transmettre les informations collectées au 

Portail de surveillance de SolarEdge (décrit dans les pages précédentes). 
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Lôapplication SolarEdge iPhone Mapping est t®l®chargeable sur le site Web 

de SolarEdge. 

Envoi des informations dõinstallation par courrier 

électroniq ue à SolarEdge  

Si vous nôutilisez pas iPhone site mapper, vous pouvez envoyer les 

informations suivantes à SolarEdge par courrier, courrier électronique ou 

télécopie : 

Á Nom de l'installation : Le nom sous lequel vous désirez que votre 

installation apparaisse dans votre liste personnelle de sites sur le portail 

de surveillance SolarEdge. 

Á Lieu de l'installation (Ville, état, pays) : Ces informations sont 

requises si vous désirez que le portail de surveillance SolarEdge affiche 

les données météorologiques locales, le tarif de vente d'énergie PV ou 

le tarif local de l'électricité. 

Á Numéro de série du ou des onduleurs du site : Le numéro de série de 

chaque onduleur est imprimé sur la plaque signalétique sur le côté de 

l'onduleur, sur la carte de garantie de l'onduleur et sur la boîte de 

l'onduleur. Cet autocollant a une étiquette détachable sur laquelle le 

numéro de série est imprimé. Vous pouvez retirer cette étiquette et la 

coller sur une feuille de papier. Les Power Optimizer ont aussi une 

étiquette avec une partie détachable sur laquelle le numéro de série de 

la Power Optimizer est imprimé. 

Une manière facile de faire un rapport à SolarEdge des numéros de 

série des onduleurs et des Power Optimizer est de collecter toutes les 

étiquettes des onduleurs et des Power Optimizer et de les coller sur la 

même feuille de papier puis de faxer cette feuille à SolarEdge. 
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Si vous le désirez, vous pouvez aussi fournir les informations suivantes.  

Á Mapping logique : Indiquant quelle Power Optimizer se trouve dans 

quelle chaîne et dans quel ordre. Vous pouvez préciser le mapping 

logique des chaînes et des Power Optimizer comme suit : 

P.numéro_onduleur.numéro_chaîne.numéro_Power Optimizer.  

Par exemple, la troisième Power Optimizer connectée à une Power 

Optimizer dans la deuxième chaîne de l'onduleur n°4 de l'installation 

est représentée par P.4.2.3. 

Á Correspondance physique : un plan (un schéma) de l'emplacement de 

chaque Power Optimizer dans l'installation. Le plus facile pour 

présenter ceci est d'utiliser le Modèle SolarEdge d'implantation 

physique, disponible sur le site Web de SolarEdge. 

Les correspondances logique et physique pourront servir au dépannage à 

l'aide du Portail de surveillance SolarEdge.  
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Chapitre 5  

Remplacement  et ajout de 

composants système   

 

Modification d'une installation 

existante  

Cette section explique comment modifier une installation existante qui a 

fonctionné correctement pendant un certain temps. 

˅ Pour modifier une installation :  

1  Arrêtez l'onduleur en tournant l'interrupteur Marche/Arrêt sur la 

position OFF ainsi que l'interrupteur CC du tableau de circuit principal. 

L'onduleur passe en mode Arrêt et affiche le message suivant : 

D C  V O L T A G E  N O T  S A F E !  

 D O  N O T  D I  S C O N N E C T !   

   V D C :      7 2 .  0      

                    

Il est affiché jusqu'à l'établissement de la tension CC de sécurité. La 

tension de sécurité par défaut est 50 V. 

 
AVERTISSEMENT ! 

Ne touchez pas les connexions CC avant que la tension CC ne soit à un niveau 

de sécurité. Ceci pourrait entraîner des dommages corporels, des dommages 

matériels et/ou un risque d'incendie. 
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2   Coupez le courant CA pour l'onduleur. 

 
AVERTISSEMENT ! 

Si vous ne pouvez pas voir l'écran de l'onduleur ou si un dysfonctionnement est 

indiqué sur l'écran LCD, coupez le courant CA de l'onduleur et attendez cinq 

minutes pour que la capacité d'entrée de l'onduleur soit déchargée. 

3   Vous pouvez maintenant ajouter ou retirer des Power Optimizer ou des 

chaînes, modifier les branchements des Power Optimizer ou des 

chaînes, ou remplacer l'onduleur. 

4   Effectuez la Mise en service,comme décrit en page 41. 

 
REMARQUE : 

Si vous démantelez de façon permanente l'installation ou une partie de celle-ci, 

assurez-vous d'utiliser la méthode d'élimination des déchets dictée par les 

réglementations du pays dans lequel les onduleurs sont installés. 

˅ Pour déplacer une ou plusieurs Power Optimizer d'un 

onduleur vers un autre dans le même site :  

1  Éteignez les deux onduleurs comme décrit plus haut.  

2  Reliez chaque Power Optimizer aux chaînes de l'autre onduleur. 

3  Effectuez la Mise en service, comme décrit en page 41, sur l'onduleur 

auquel une Power Optimizer a été ajoutée et ensuite seulement 

effectuez la Mise en service sur l'onduleur auquel la Power Optimizer a 

été retirée. 

 
PRÉCAUTION : 

La mise en service doit d'abord être effectuée sur l'onduleur auquel les Power 

Optimizer ont été ajoutées, et ensuite seulement sur l'onduleur auquel les 

Power Optimizer ont été retirées. Sinon l'onduleur auquel les Power Optimizer 

ont été ajoutées peut être endommagé. 
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Remplacer les ventilateurs  

L'onduleur est équipé de deux ventilateurs, l'un (ventilateur 1) est accessible 

de l'extérieur, l'autre (ventilateur 2) est interne et son remplacement exige 

l'intervention d'un technicien SolarEdge. 

 
Figure 17: Ventilateur 1 
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˅ Pour remplacer le ventilateur 1  

1   Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser l'unique vis sur le capot 

du ventilateur (illustration ci-dessus). 

2   Ouvrez la trappe du ventilateur. 

3   Débranchez le connecteur du ventilateur (voir ci-dessous). 

 
Figure 18: Connecteur du ventilateur 

4   Retirez l'ensemble ventilateur. 

5   Présenter le ventilateur de remplacement. 

6   Reliez le connecteur du ventilateur. 

7   Pour vérifier que l'installation s'est bien passée, consultez l'écran État 

du ventilateur comme décrit à la section Écran d'état du ventilateur, 

page 72. 
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Ch apitre 6  

Configuration des 

connexions réseau  

 

Transfert des données de 

communication  

Les informations du site SolarEdge sont accessibles à distance en utilisant 

le portail de surveillance SolarEdge, comme décrit dans le Guide 

d'utilisation du Portail de surveillance SolarEdge. Pour pouvoir transférer 

les données de monitoring d'un site SolarEdge vers le portail de 

surveillance SolarEdge, une connexion de communication doit être 

configurée comme décrit dans ce chapitre. La configuration des connexions 

réseau n'est pas requise pour la génération d'électricité de puissance et n'est 

nécessaire que pour l'utilisation du portail de surveillance. 

Les Power Optimizer envoient les informations à l'onduleur SolarEdge via 

les lignes CC. Aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire pour cela. 

L'onduleur envoie ces informations au serveur de surveillance SolarEdge 

via Internet. Les sections ci-dessous décrivent la façon de configurer cette 

connexion. 

Types de communications  

Les types de communication suivants peuvent être utilisés pour transférer 

les informations de supervision depuis l'onduleur jusqu'au serveur de 

surveillance SolarEdge : 
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Á RS232 (UART) : page 57, Cette borne de connexion est fournie par 

défaut dans tous les onduleurs. Elle est utilisée pour se connecter à 

n'importe quel modem externe disposant d'un port RS232. 

Á Ethernet : page 58, Permet la connexion de l'onduleur directement à 

un réseau LAN. 

Á RS485 : page 61, permet la connexion de multiples onduleurs via le 

même bus, de sorte que la connexion d'un seul onduleur à Internet est 

suffisante pour fournir les services de communication à tous les 

onduleurs reliés au bus. 

 
REMARQUES : 

Trois types d'options de communication sans fil sont disponibles en achat séparé. Il 

s'agit des systèmes ZigBee, Wi-Fi et GSM. Pour plus de détails sur leur installation, 

veuillez consulter la documentation appropriée. 

Ethernet et RS485 sont connectés à un connecteur à l'intérieur de 

l'onduleur. L'emplacement des connecteurs est indiqué dans la figure 

suivante : 

 
Figure 19: Connecteurs Ethernet et RS485 

 
REMARQUES : 

Sauf pour le RS232, les options de communication sont optionnelles et peuvent être 

commandées lors de la commande de l'onduleur. 
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Création d'une liaison RS232 (UART)  

Cette option de communication est fournie par défaut dans tous les 

onduleurs. Elle permet de connecter l'onduler à l'aide des modems fournis 

par SolarEdge. Le site web de SolarEdge proposer la liste des types de 

modems proposés (GSM et Wi-Fi). Chaque modem est livré avec son 

manuel de l'utilisateur, qu'il convient de consulter. 

 
REMARQUES : 

Lors d'une connexion via RS232, assurez-vous d'utiliser un connecteur blindé pour 

ne pas interférer avec d'autres dispositifs proches. 

 
Figure 20: Connecteur RS232 

 
DONNÉES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ : 

Le connecteur RS232 à la base de l'onduleur peut être touché sans risque 

pendant le fonctionnement normal de l'onduleur monophasé 

˅ Pour configurer la communication RS232 avec le 

serveur de surveillance SolarEdge :  

1  À l'aide des boutons, sélectionnez l'option 5.1.2 RS232 dans le menu 

Communication Ă  Serveur (5.1), comme décrit dans la section 

Configuration de l'onduleur à l'aide du panneau LCD et des boutons 

utilisateur en page 73. 

2  Suivez les pour les options de configuration spécifiques à votre modem 

SolarEdge.  

Connecteur RS232 
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3  Connectez le modem à l'onduleur via la prise RS232 , qui est le 

connecteur à 9 broches à la base de l'onduleur. Il n'est pas nécessaire 

d'ouvrir le capot de l'onduleur. 

Pour vérifier la connexion, vous pouvez consulter la section Vérification de 

la connexion en page 64. 

Création d'une connexion Ethernet 

(LAN)  

Cette option permet d'utiliser une connexion Ethernet pour connecter 

l'onduleur à un réseau LAN. 

 

SolarEdge Inverter

Router/Hub

ZigBee RS485 RS232 Ethernet

Single Inverter Connected Multiple Inverters Connected

SolarEdge Inverter

ZigBee RS485 RS232 Ethernet

SolarEdge Inverter

ZigBee RS485 RS232 Ethernet

SolarEdge Inverter

ZigBee RS485 RS232 Ethernet

Router/Hub

 
Figure 21: Exemple de connexion Ethernet 

˅ Pour raccorder la connexion Ethernet au serveur de 

surveillance SolarEdge :  

1  Ouvrez le capot de l'onduleur, comme décrit à la section Ouverture du 

capot en page 35. 

2  À l'aide des boutons, sélectionnez l'option 5.1.1 LAN dans le menu 

CommunicationĂ  Serveur (5.1), comme décrit dans la section 

Configuration de l'onduleur à l'aide du panneau LCD et des boutons 

utilisateur en page 73. 
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3  Configurez les options LAN  dans le menu Communication 

(configurations DHCP [5.2.2] et IP [5.2.1]), comme décrit dans la 

section Configuration de l'onduleur à l'aide du panneau LCD et des 

boutons utilisateur à la page 73. 

4  Connectez le câble Ethernet au connecteur RJ45 de la carte de 

l'onduleur comme suit : 

¶ Insérez le câble Ethernet via l'un des petits presse-étoupe à la base 

de l'onduleur. Si nécessaire, retirez le bouchon présent. Les 

presse-étoupe sont scellés en usine. Il est nécessaire de retirer le 

bouchon pour insérer le câble. 

 
PRECAUTION : 

Si un presse-étoupe est ouvert mais non utilisé, assurez-vous de le sceller 

de nouveau. Sinon, cela peut affecter le fonctionnement de l'onduleur. 

 
PRECAUTION : 

Le côté interne du presse-étoupe contient un joint torique qui doit être 

utilisé pour assurer une étanchéité correcte. 

¶ Retirez l'isolant externe du câble à l'aide de la pince à dénuder et 

exposez les fils. Les câbles standard ont 8 fils (4 paires torsadées). 

Pour les communications Ethernet, 4 fils (2 paires torsadées) sont 

utilisés. 

 
Figure 22: Préparation du câblage du connecteur 

Seuls les fils numérotés 1, 2, 3 et 6 dans le diagramme de gauche 

ci-dessus doivent être connectés. Pour faciliter le sertissage, les fils 

numérotés 3, 6, 7 et 8 n'ont pas besoin d'être connectés. 
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¶ Insérez les 4 fils dans le connecteur RJ45. Assurez-vous d'utiliser 

les broches 1, 2, 3 et 6. 

 
Figure 23: Insertion des fils dans le connecteur RJ45 

¶ Utilisez la pince à sertir Ethernet pour sertir les fils. 

¶ Branchez le connecteur dans la prise RJ45 sur la carte de 

l'onduleur, comme indiqué dans Figure 19. 

5  Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet à la prise RJ45 du hub ou 

du routeur Ethernet. Vous pouvez relier plusieurs onduleurs à un ou 

plusieurs concentrateurs, comme nécessaire. Chaque onduleur envoie 

indépendamment ses données de supervision au serveur de surveillance 

SolarEdge. Toutes les connexions sont initiées depuis l'onduleur, de 

sorte qu'aucun routage de port n'est nécessaire. 

6  Fermez le capot de lôonduleur, comme d®crit ¨ la section Fermeture du 

capot à la page 39. 

7  Vérifiez la connexion, comme décrit dans la section Vérification de la 

connexion en page 64. 

 
REMARQUE : 

Si votre réseau est doté d'un pare-feu, vous devez le configurer pour permettre 

la connexion à l'adresse suivante : 

Adresse de destination: prod.solaredge.com 

Port: 22222 
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Création d'une liaison par bus RS485  

L'option RS485 vous permet de créer un réseau d'onduleurs connectés 

(comprenant jusqu'à 30 onduleurs esclaves et un onduleur maître). Avec 

cette option, les onduleurs sont connectés les uns aux autres en chaîne, c'est 

à dire que le premier onduleur de la chaîne est connecté à l'onduleur suivant 

dans la chaîne via son connecteur RS485. Le premier et le dernier onduleur 

de la chaîne doivent être terminés. 

SolarEdge Inverter

ZigBee RS485 RS232 Ethernet

SolarEdge Inverter

ZigBee RS485 RS232 Ethernet

SolarEdge Inverter

ZigBee RS485 RS232 Ethernet

SolarEdge Inverter

ZigBee RS485 RS232 Ethernet

Router/Hub

Master

TerminatedTerminated

 
Figure 24: Exemple de connexion Bus RS485 

Chaque onduleur doit être connecté suivant les instructions ci-dessous. 

˅ Pour connecter le bus de communication RS485 :  

1  Ouvrez le capot de l'onduleur, comme décrit à la section Ouverture du 

capot en page 35. 

2  À l'aide des boutons, sélectionnez l'option 5.1.3 RS485 dans le menu 

Communication Ă  Serveur (5.1), comme décrit dans la section 

Configuration de l'onduleur à l'aide du panneau LCD et des boutons 

utilisateur en page 73. 

 
REMARQUE : 

Par défaut, tous les onduleurs sont esclaves. Les esclaves peuvent être 

configurés pour se connecter automatiquement via RS485 depuis le menu 

Maître RS485 (5.3.1.3 dans le maître), au lieu de ce qui est décrit dans l'étape 

2 ci-dessus. 
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3  Le bus RS485 utilise un câble de téléphone à 4 fils est une prise RJ11 à 

six fils (aussi appelée RJ25). Insérez le câble par un des petits presse-

étoupe. Les presse-étoupe de l'onduleur sont livrés scellés en usine. Il 

est nécessaire de retirer le bouchon pour insérer le câble. 

 
PRECAUTION : 

Si un presse-étoupe est ouvert mais non utilisé, assurez-vous de le sceller de 

nouveau. Sinon, cela peut affecter le fonctionnement de l'onduleur. 

4  Après l'insertion du câble, sertissez un connecteur avec une pince à 

sertir pour câble téléphonique standard. Deux broches (numérotées 2 et 

3) doivent être connectées. Les deux fils doivent appartenir à la même 

paire torsadée, habituellement indiqué par des fils de couleur similaire. 

En outre, un fil de masse doit aussi être connecté à la broche numéro 6. 

Vous pouvez utiliser pour cela tout fil restant du câble téléphonique. Le 

câblage de l'onduleur suivant est le même. 

 
Figure 25: Sertissage des fils 

5  Connectez le connecteur de câble RS485 dans l'une des prises RS485 

sur la carte de l'onduleur. 

6  Connectez l'autre extrémité du câble RS485 du premier onduleur via le 

presse-étoupe au connecteur RS485 sur la carte de l'onduleur suivant 

dans la chaîne, comme décrit plus haut. 

7  Vous pouvez utiliser les deux connecteurs RS485 pour relier deux 

onduleurs - un sur la gauche et un sur la droite. 
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8  Chacun des deux onduleurs en fin de chaîne (c'est à dire le premier 

onduleur et le dernier onduleur) doivent être terminés en plaçant un 

dip-switch sur ON dans l'onduleur. Il s'agit du SW6, qui est le plus 

proche du bouton ESC, comme illustré ci-dessous : 

 
Figure 26: Switch de terminaison RS485 

 
REMARQUES : 

Il ne faut activer la terminaison que sur les deux onduleur aux extrémités de la 

chaîne. Le switch de terminaison des autres onduleurs de la chaîne doit être 

sur OFF. 

9  Choisissez un seul onduleur comme point de connexion entre le bus 

RS485 et le serveur de surveillance SolarEdge. 

10  Reliez le Maître (comme décrit ci-dessus) au serveur de surveillance 

SolarEdge, soit par Ethernet (comme décrit dans la section Création 

d'une connexion Ethernet (LAN) en page 58), soit par RS232 (comme 

décrit dans la section Création d'une connexion RS232 (UART) en page 

57). 

Utilisez le 
commutateur du bas 
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Assurez-vous d'avoir sélectionné soit l'option Ethernet (5.1.1) soit 

l'option RS232 (5.1.2) dans le menu Communication Ă  Serveur 

(5.1), comme décrit dans la section Configuration de l'onduleur à l'aide 

du panneau LCD et des boutons utilisateur en page 73. 

¶ Sur l'onduleur Maître dans le menu 5. Communication, configurez 

l'option 5.3 RS485 de l'onduleur sur MAÎTRE, comme décrit dans 

la section Configuration de l'onduleur à l'aide du panneau LCD et 

des boutons utilisateur en page 73. 

¶ Sélectionnez l'option 5.3.3 Détection esclave + pour initier une 

détection automatique des onduleurs esclaves qui sont connectés à 

cet onduleur maître. Ceci vérifie qu'ils sont configurés comme 

esclaves. 

¶ Le maître doit indiquer le nombre correct d'esclaves. S'il ne le fait 

pas, vérifiez les connexions et les terminaisons comme décrit plus 

haut. 

11  Vérifiez la connexion du maître au serveur SolarEdge, comme décrit 

dans la section Vérification de la liaison ci-dessous. 

Vérification de la liaison  

˅ Pour vérifier la liaison  

1  Vérifiez que le coupe-circuit CC est sur OFF. 

2  Vérifiez que l'interrupteur Marche/Arrêt de l'onduleur est toujours sur 

OFF. 

3  Activez le courant CA de l'onduleur en utilisant le coupe-circuit sur le 

tableau de circuit principal. 

4  Attendez que l'onduleur se connecte au serveur de surveillance 

SolarEdge. Ceci peut demander jusqu'à deux minutes. 
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5  Vérifiez que l'écran LCD affiche une fenêtre similaire à celle-ci : 

V a c [  v  ]   V d c [  v  ]   P a c [  w ]  

2 3 0 .  7    5 .  2 V      0 .  0 

           < S _ O K >    

                O F F  

¶ S_OK: Vérifiez que S_OK: apparaît sur l'écran pour indiquer une 

connexion fonctionnelle avec le serveur de surveillance SolarEdge, 

validée pendant les deux dernières minutes. 

 
REMARQUE : 

Si l'indication S_OK: n'est pas affichée, effectuez les opérations suivantes : 

Utilisez une autre méthode (sans passer par l'onduleur SolarEdge) pour 

vérifier si le réseau et le modem fonctionnent correctement. Par exemple, 

reliez un ordinateur portable au modem Ethernet et essayez de vous 

connecter à Internet. 

Recherchez si un pare-feu ou un autre système bloque la transmission. 

Vérifiez la configuration de l'onduleur. 

Dépannage des connexions réseau  

˅ Pour résoudre un problème de communication :  

1  Vérifiez que le modem ou le hub/routeur fonctionne correctement. 

2  Vérifiez que la connexion au connecteur interne sur la carte de 

l'onduleur est effectuée correctement via le presse-étoupe à sa base. 

3  Vérifiez que l'option de communication sélectionnée (RS232, Ethernet 

[LAN], RS485 ou ZigBee) est configurée correctement en utilisant 

l'écran LCD de l'onduleur. 

4  Vérifiez si un pare-feu ou un autre type de filtre de réseau ne bloque 

pas les communications. 

5  Si vous utilisez une connexion ZigBee et qu'il y a des interférences sur 

le canal utilisé, changez de canal. 
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Ceci est une page vierge destinée à l'impression recto-verso 
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Chapitre 7  

Interface utilisateur de 

l'onduleur  

 

Écran LCD et voyants LED de 

l'onduleur  

La façade de l'onduleur triphasé possède un petit écran LCD et trois LED, 

comme illustré ci-dessous :  

 

Figure 27: Onduleur triphasé, façade  

Le panneau LCD a trois voyants LED, comme suit :  

Á Production d'énergie (Vert) : Indique si l'onduleur produit de 

l'énergie, de la façon suivante :  

¶ Allumé : L'onduleur produit de l'énergie. 

Écran LCD 

Voyants LED 

Bouton d'éclairage 
du LCD 
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¶ Clignotant :  L'onduleur est en mode Veille, c'est à dire qu'il se 

prépare à la production d'énergie. L'onduleur est en mode Veille 

jusqu'à ce que suffisamment de puissance soit générée. L'onduleur 

passe alors automatiquement en mode Production et produit de 

l'énergie. 

¶ Éteint : L'onduleur ne produit pas d'énergie. Cela peut être en 

mode Nuit, lorsque l'interrupteur Marche/Arrêt est sur OFF ou 

quand une erreur se produit. 

Á Communication du module (Jaune) : Cette LED clignote rapidement 

chaque fois que des informations de monitoring sont reçues d'une 

Power Optimizer. En outre, cette LED clignote lorsque l'onduleur est 

arrêté. 

Á Défaut (Rouge) : Indique qu'une erreur s'est produite. Pour plus 

d'informations, consultez l'Annexe A, Erreurs et dépannage en page 81. 

En outre, cette LED clignote lorsque l'onduleur est arrêté. 

Toutes les LED sont allumées lorsque l'onduleur est en cours de 

configuration à l'aide des boutons à l'intérieur de l'onduleur. 

Pa nneau LCD et boutons utilisateur 

de l'onduleur  

La section suivante décrit les différentes phases et heures du jour pendant 

lesquelles vous pouvez utiliser l'écran LCD et les boutons utilisateur : 

Á Fonctionnement normal : L'écran LCD permet à l'utilisateur de 

vérifier que l'onduleur fonctionne correctement. Cette fenêtre est 

décrite à la section Fonctionnement normal en page 69. Utilisez le 

bouton LCD pour basculer entre les différents affichages. 

Á Démarrage de l'onduleur : Une fois que l'onduleur est allumé et 

commence à produire de l'énergie, l'écran LCD affiche le statut de 

l'onduleur dans la fenêtre Statut principal de l'onduleur qui indique la 

tension et la puissance totales, comme décrit dans la section Fenêtre 

Statut principal de l'onduleur en page 70. 
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Á Arrêt de l'onduleur : L'onduleur passe automatiquement en mode 

Nuit et éteint le LCD lorsqu'il n'y a plus d'énergie fournie par au moins 

une chaîne d'une longueur minimum.  

Á Après l'installation de l'onduleur : Le technicien sur site doit 

effectuer la configuration de base de l'onduleur, comme décrit dans la 

section Configuration de l'onduleur à l'aide du panneau LCD et des 

boutons utilisateur en page 73. 

Á Messages d'erreur : En cas de problème, un message d'erreur peut être 

affiché sur l'écran LCD. Consultez l'Annexe A, Erreurs et dépannage en 

page 81 et la section Configuration de l'onduleur à l'aide du panneau 

LCD en page 73 pour plus d'informations. 

Fonctionnement normal  

Appuyer sur le bouton d'éclairage LCD situé à la base de l'onduleur allume 

le rétroéclairage du LCD et affiche les messages sur l'écran. 

Le rétroéclairage fonctionne pendant 30 secondes. Cette durée est 

configurable, comme décrit en page 78. 

Les écrans suivants sont affichés, l'un après l'autre, lorsque vous appuyez 

sur le bouton d'éclairage LCD : 

Á Fenêtre Statut initial de l'onduleur, ci-dessous 

Á Fenêtre Statut principal de l'onduleur, page 70 

Á Fenêtre Mesure d'énergie, page 71 

Á Fenêtre Télémesure, page 71 

Vous poussez basculer entre ces fenêtres en appuyant sur le bouton 

d'éclairage LCD. 

Fenêtre Statut initial de l'onduleur  

V a c [  v  ]   V d c [  v  ]   P a c [  w ]  

2 3 0 .  7   3 7 1 .  9   2 3 4 9 .  3 

P _ O K :   X X X /  Y Y Y   < S _ O K > 

                O N   

Á Vac [v] : Vca [v]: la tension CA moyenne en sortie Neutre (N), en 

volts. 
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Á Vdc [v] : la tension CC moyenne en entrée Neutre (N), en volts. 

Á Pac [w] : la puissance totale CA en sortie pour les trois phases, en 

watts. 

Á P_OK XXX /YYY  : indique une liaison fonctionnelle via la ligne CC 

avec les Power Optimizer, et la réception de télémesures au cours des 

10 dernières minutes. XXX  est le nombre de Power Optimizer 

appariées dont l'onduleur a reçu des télémesures au cours des 2 

dernières heures. YYY  est le nombre de Power Optimizer appariées 

identifiées lors du dernier processus d'appariement. XXX  et YYY  

doivent être identiques. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème 

d'accès ou d'appariement qui demande votre attention. 

Á S_OK : Indique une connexion fonctionnelle avec le serveur de 

surveillance SolarEdge, validée pendant les deux dernières minutes. 

Cette connexion n'est pas obligatoire pour la production d'énergie. 

Á ON/OFF : Indique la position de l'interrupteur Marche/Arrêt. 

Fenêtre Statut principal de l'onduleur  

Après avoir appuyé sur le bouton LCD de l'onduleur pour afficher la fenêtre 

illustrée ci-dessus, vous pouvez l'appuyer de nouveau pour afficher la 

fenêtre Statut principal de l'onduleur. C'est la fenêtre la plus informative 

pendant le déroulement normal d'événements car elle fournit un aperçu 

rapide de la puissance, de la tension et de la température, comme décrit ci-

dessous : 

V a c [  v  ]   V d c [  v  ]   P a c [  w ]  

2 3 0 .  7   3 7 1 .  9   3 2 1 0 .  0 

F a c [  H z ]           T e m p 

5 0 .  0             2 2 .  3 
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Fenêtre Mesure d'énergie  

Après avoir appuyé sur le bouton LCD de l'onduleur pour afficher la fenêtre 

illustrée ci-dessus, vous pouvez l'appuyer de nouveau pour afficher la 

fenêtre Mesure d'énergie de l'onduleur. Cette fenêtre affiche l'énergie totale 

[Wh] produite par l'onduleur au cours du dernier jour, mois et année, 

comme décrit ci-dessous : 

D a y [  W h ]     :     0 .  0    

M o n t  h [  K W h ]  :     0 .  0    

Y e a r  [  K W h ]   :     0 .  0    

T o t  a l  [  K W h ]  :     0 .  0    

 

 
REMARQUE : 

Les données de production sont cumulées en fonction d'une horloge interne en 

temps réel. Si l'onduleur est connecté au serveur de surveillance SolarEdge, il 

règlera automatiquement l'heure de l'horloge. Sinon, vous pouvez utiliser l'outil de 

configuration SolarEdge pour régler l'horloge. 

Fenêtre Télémesure  

Après avoir appuyé sur le bouton LCD de l'onduleur pour afficher la fenêtre 

illustrée ci-dessus, vous pouvez l'appuyer de nouveau pour afficher la 

fenêtre Télémétrie de l'onduleur. Cette fenêtre affiche les données de 

télémesure de la dernière Power Optimizer qui a transmis ses données à 

l'onduleur, comme décrit ci-dessous : L'affichage change lorsque chaque 

Power Optimizer envoie ses informations de télémétrie. Chaque Power 

Optimizer envoie ses données de télémétrie toutes les 15 minutes. 

 
REMARQUE : 

Cette fenêtre a la particularité unique de garder son rétroéclairage allumé pendant 

15 minutes après que vous ayez pressé le bouton LCD, au lieu de 30 secondes pour 

toutes les autres fenêtres. Cette durée est configurable, comme décrit en page 78. 

 
REMARQUES : 

Pour vérifier que l'installation est correcte, un technicien peut vouloir consulter la 

fenêtre Télémétrie pendant un certain temps pour voir que toutes les Power 

Optimizer présentent leur télémétrie. 
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M o d u l  e #    :  M 3 2 5 6     

E n e r  g y [  W h ]  :    0 .  0     

V d c _ O [  V ]    :   6 9 .  5     

V d c _ I  [  V ]    :   2 9 .  5     

Fenêtre d'état des ventilateurs  

Après avoir appuyé sur le bouton LCD de l'onduleur pour afficher la fenêtre 

montrée ci-dessus, vous pouvez le presser de nouveau pour afficher la 

fenêtre d'État des ventilateurs. Elle présente des informations sur l'état des 

deux ventilateurs de l'onduleur, comme suit : 

F a n  H e a l  t  h  I  n d i  c  a t  o r  

F A N # 1 :   R e p l  a c e       

F A N # 2 :   O p e r  a t  i  n g     

                    

Chaque ventilateur peut avoir l'un des statuts suivants : 

Á En fonctionnement 

Á Remplacer 

Á Inactif 

Lorsqu'un ventilateur a le statut Remplacer, l'affichage clignote en 

permanence jusqu'à ce que le ventilateur soit changé (sauf si l'unité et en 

mode nuit). 

La LED d'incident de s'allume pas pour un statut Remplacer. 

La section Erreur  affiche une erreur en cas de défaillance du ventilateur. 

Vous pouvez consulter l'Annexe A, Erreurs et dépannage en page 81 pour 

une description de lôerreur. 

Cliquer de nouveau sur le bouton LCD réaffiche la fenêtre Statut initial de 

l'onduleur, comme décrit en page 69.  
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Configuration de l'onduleur à l'aide du 

panneau LCD et des boutons 

utilisateur  

Après l'installation de l'onduleur, un technicien de terrain peut vérifier et 

effectuer la configuration de base de l'onduleur. Cette section décrit les 

divers messages de l'écran LCD et les configurations possibles utilisant les 

boutons utilisateur. 

 
REMARQUE IMPORTANTE : 

L'onduleur et son écran LCD commencent à fonctionner après qu'au moins une des 

chaînes de Power Optimizer est exposée au soleil. Tant que ce n'est pas le cas, 

l'onduleur est en mode Nuit et aucune fonction LCD ne fonctionne. Les Power 

Optimizer n'ont pas besoin de produire de l'énergie pendant cette période (elles 

sont en mode Sécurité si l'interrupteur Marche/Arrêt est sur OFF), mais au moins 

une chaîne doit être connectée à l'onduleur pour permettre son fonctionnement. 

 
REMARQUE : 

Ce processus peut aussi être effectué en utilisant l'outil de configuration SolarEdge 

en connectant un PC ou un ordinateur portable à l'onduleur via son port RS232. Cet 

outil est décrit dans le Guide d'utilisation de l'outil de configuration SolarEdge. 

˅ Pour configurer l'onduleur :  

1  Vérifiez que l'interrupteur ON/OFF de l'onduleur est sur OFF. 

2  Appuyez sur le bouton d'éclairage LCD pour allumer le rétroéclairage. 

 
AVERTISSEMENT ! 

Si l'onduleur fonctionnait correctement avant cette action, le message suivant 

est affiché : 

 

Il est affiché jusqu'à l'établissement de la tension CC de sécurité.  

La tension de sécurité par défaut est 50 V.  

N'ouvrez pas le capot ni des connecteurs CC avant l'affichage d'une tension 

sûre ou avant au moins cinq minutes 
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3  Les procédures de configuration suivantes s'effectuent avec le 

couvercle de l'onduleur ouvert. Ouvrez le couvercle comme décrit dans 

la section Ouverture du couvercle en page 35. 

Quatre boutons de contrôle des menus de l'écran LCD sont alors 

accessibles, comme illustré ci-dessous : 

 
Figure 28: Boutons de menu du panneau LCD 

¶ Esc : Revient au début du paramètre actuellement saisi ou au menu 

précédent. 

¶ Haut (1) : Monte d'une option dans un menu. 

¶ Bas (2) : Descend d'une option dans un menu. 

¶ Entrée (3) : Confirme l'entrée ou la sélection d'un paramètre. 

4  Appuyez sur le bouton Entrée pendant au moins cinq secondes. Le 

message suivant est affiché :  

   P l  e a s e  e n t  e r       

   P a s s w o r  d          

     *  *  *  *  *  *  *  *         

                    

 

Esc 

Haut (1) 

Bas (2) 

Entrée (3) 
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L'onduleur est maintenant en mode de configuration et toutes les LED 

sont allumées. L'onduleur sort automatiquement du mode configuration 

si aucun bouton n'est pressé pendant plus de deux minutes. 

5  Utilisez les trois boutons de droite dans l'onduleur (HAUT -1, Bas-2 et 

Entrée-3), illustrés ci-dessus, pour saisir le mot de passe par défaut 

suivant : 12312312. Un mot de passe pour l'onduleur fait 8 chiffres, 

chacun avec la valeur 1, 2 ou 3. Le message suivant est affiché: 

*  1 .   C o u n t  r  y   < G E R >    

 2 .   L a n g u a g e  < e n g >   

 3 .   T e m p e r  a t  u r  e  < C >  

 4 .   D i  s  p l  a y          

 5 .   C o m m u n i  c  a t  i  o n    

 6 .   C o u n t  e r  s          

Configurez chacune de ces options de menu. 
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Voici l'organisation hiérarchique des options de menu:  

 1 .   C o u n t  r  y  < G E R >    

 2 .   L a n g u a g e  < e n g >   

 3 .   T e m p e r  a t  u r  e  < C >  

 4 .   D i  s p l  a y          

 5 .   C o m m u n i  c a t  i  o n    

 6 .   C o u n t  e r  s         

 7 .   P o w e r   B a l  a n c e    

 8 .   I  n f  o             

 9 .   F a c t  o r  y  R e s e t     

Pays: 

 1 .   U S A +             

 2 .   G e r  m a n y          

 3 .   S p a i  n            

 4 .   F r  a n c e           

 5 .   I  s r  a e l            

 6 .   U n i  t  e d  K i  n g d o m   

 7 .   G r  e e c e +          

 8 .   I  t  a l  y            

 9 .   A u s t  r  a l  i  a        

Langue: 

 1 .   E n g l  i  s  h          

 2 .   G e r  m a n           

 3 .   S p a n i  s h          

 4 .   F r  e n c h           

 5 .   I  t  a l  i  a n          

Température: 

 1 .   C e l  c i  u s          

 2 .   F a h r  e n h e i  t        

Écran: 

 1 .   L C D  O n  T i  m e < 3 0 >  

 2 .   T L M  O n  T i  m e < 1 5 >  

Communications: 

 1 .   S e r  v e r  < L A N >      

 2 .   B u s < Z i  g B e e >      

 3 .   L A N  C o n f          

 4 .   R S 4 8 5  C o n f  < S >    

 5 .   Z I  G B E E  C o n f  < S >   

 6 .   R S 2 3 2  C o n f        

 7 .   M o d b u s  C o n f       

Figure 29: Options de menu sur le LCD 
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Chaque option de menu est décrite ci-dessous.  

Utilisez les boutons Haut et Bas à l'intérieur de l'onduleur pour 

déplacer l'astérisque (*) sur l'option choisie et appuyez sur le bouton 

Entrée pour la sélectionner. 

Utilisez les trois boutons de droite pour saisir un nombre si nécessaire. 

Options du menu Configuration de 

l'onduleur  

1  Utilisez l'option 1. Country pour indiquer le pays où l'onduleur est 

installé. Ce paramètre peut être déjà préconfiguré. Dans ce cas, vérifiez 

qu'il est défini pour le pays correct.  

 
AVERTISSEMENT ! 

L'onduleur doit être configuré avec le pays correct pour assurer qu'il fonctionne 

correctement avec le réseau de ce pays. 

 
REMARQUE : 

Si un onduleur n'est configuré pour aucun pays, il ne s'allume pas.  

Si aucun pays n'est configuré, sa valeur est <AUCUN>. Une liste des 

pays est affichée. Un + à côté du pays indique qu'un autre menu sera 

affiché après la sélection. Après la sélection du pays, il vous est 

demandé de confirmer votre choix dans l'écran de confirmation, comme 

illustré ci-dessous. Faites basculer sur OUI  et appuyez sur Entrée pour 

confirmer. 

2  Utilisez l'option 2. Language pour choisir la langue d'affichage de 

l'écran LCD. L'onduleur peut être livré préconfiguré avec la langue 

locale. 

3  Utilisez l'option 3. Temperature pour choisir l'unité d'affichage des 

températures, comme indiqué ci-dessous :  

L'affichage indique soit <C>, soit <F> selon que Celsius ou 

Fahrenheit a été sélectionné. L'unité par défaut est Celsius. 
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4  L'option 4. Display affiche les trois options suivantes :  

¶ 4.1 LCD Au Temps <30> : Indique le nombre de secondes 

pendant lesquelles le rétroéclairage reste allumé après que le bouton 

éclairage LCD est appuyé. <30> représente l valeur par défaut de 

30 secondes. 

¶ 4.2 Durée éclairage TLM <15>: La durée du rétroéclairage du 

LCD lorsqu'il affiche l'écran Télémesue. La valeur par défaut est de 

15 minutes. 

¶ 4.3 Version du logiciel: Affiche les informations de version 

décrivant divers micrologiciels d'onduleur, comme suit :  

I  D  :   0 0 0 0 0 0 0 F        

D S P 1  V e r  :      1 .    8 8  

D S P 2  V e r  :      0 .    8 1  

C P U   V e r  :      1 .  4 7 2 7  

Á ID : Affiche l'ID de l'onduleur, qui doit être le même que sur 

l'onduleur. Vous trouverez plus de détails dans la section 

Identification de l'onduleur en page 29. 

Á Les trois chiffres suivants représentent les versions de firmware des 

divers processeurs. 

 
REMARQUE : 

Veuillez avoir ces chiffres disponibles lorsque vous contactez l'assistance 

SolarEdge.  

5  Utilisez l'option 5. Communication pour définir et configurer le mode 

de communication de l'onduleur avec le serveur de surveillance 

SolarEdge. 

*  1 .   S e r  v e r   < L A N >     

 2 .   L A N  C o n f          

 3 .   R S 4 8 5  C o n f        

 4 .   Z i  g B e e  C o n f       

¶ Sélectionnez l'option 5.1. Serveur pour choisir la méthode de 

communication entre cet onduleur et le portail de surveillance 

SolarEdge. 
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¶ Sélectionnez les options 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ou 5.1.4 pour configurer 

la méthode de communication avec le portail de surveillance 

SolarEdge. Consultez le Chapitre 6, Configuration des connexions 

réseau en page 55 pour une description complète de ces options de 

communication : 

Vous pouvez aussi sélectionner l'option 5.1.5 Aucun si aucune 

communication avec le serveur n'est requise. 

 
REMARQUE : 

Ce menu n'affiche que les options de communication actuellement installées 

sur l'onduleur, en fonction des options commandées. Si une option de 

communication n'est pas installée sur l'onduleur, le numéro correspondant 

n'apparaît pas sur le menu. 

6  Sélectionnez l'option 6. Compteurs pour réinitialiser tous les 

compteurs de télémesure affichés dans la fenêtre Mesure d'énergie 

décrite dans la section Fenêtre Mesure d'énergie en page 71. 

 T h i  s   a c t  i  o n  w i  l  l     

 R e s e t   a l  l   c  o u n t  e r  s  

                    

 P l  e a s e  S e l  e c t  :  N O    

7  L'option 8. Info affiche l'ID du circuit imprimé et les versions de 

firmware de l'onduleur. 

8  Utilisez l'option 9. Réinit Usine pour réinitialise l'ensemble de 

l'onduleur et revenir aux paramètres par défaut. 
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Configuration de l'onduleur à l'aide de 

l'outil de configuration SolarEdge  

Deux options sont offertes pour configurer le système : 

Á En utilisant le panneau LCD comme décrit dans ce guide. 

Á En utilisant l'outil de configuration SolarEdge qui fournit une interface 

utilisateur graphique Windows standard. Cet outil est accessible en 

connectant un ordinateur fixe ou portable à un onduleur au moyen du 

connecteur RS232. 

Cet outil fournit plusieurs options supplémentaires non accessibles via 

le panneau LCD, comme la mise à niveau du micrologiciel de 

l'onduleur et la possibilité de récupérer la liste des numéros de série des 

Power Optimizer connectées à l'onduleur pour permettre de vérifier 

rapidement que toutes les Power Optimizer ont été installées 

correctement. Vous pouvez vous référer au Guide d'utilisation de l'outil 

de configuration SolarEdge. 
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Annexe A  

Messages d'erreur et 

dépannage   

 

À propos de cette annexe  

  

   
   

Le panneau LCD de l'onduleur affiche un message lorsqu'une erreur se 

produit. 

Cette annexeénumère les messages d'erreur pouvant apparaître sur 

l'afficheur LCD de l'onduleur, décrit leur signification et comment effectuer 

un dépannage pour chacun d'eux. 

Chaque message peut comprendre jusqu'à deux lignes de 20 caractères 

chacune. L'exemple ci-dessous montre le format d'un message d'erreur sur 

l'écran LCD de l'onduleur : 

E r  r  o r   c  o d e  X X X       

                    

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Chaque message d'erreur est affiché pendant 30 secondes. Si l'erreur 

n'existe plus, l'onduleur affiche le message Réveil. 
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Le tableau suivant énumère les messages d'erreur qui apparaissent sur l'onduleur et 

décrit comment dépanner chacun d'eux. 

N° 

d'erreur  

Message LCD Description  Dépannage 

9 Surtension CA Les composants internes qui 

mesurent le courant CA ont 

détecté des courants de 

sortie significativement 

élevés. Ceci peut se produire 

en raison d'une variation de 

la tension CA ou d'une 

charge transitoire à 

proximité du site. 

Si ce défaut persiste  

Á Vérifiez le branchement CA de l'onduleur. 

Á Demandez à l'opérateur du réseau si une 

source de surtension importante ou une 

charge irrégulière existe près du site. 

10 Courant Terre - 

RCD 

Surtension de courant de 

terre. Les composants 

internes qui mesurent le 

défaut de terre ont détecté 

des courants de terre 

significativement élevés. 

Les défauts de terre peuvent se produire en cas 

d'isolation insuffisante à la terre.  

NE TOUCHEZ PAS AUX CÂBLES 

DÉNUDÉS ! 

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 

DOIT ÊTRE OBSERVÉE LORS DU 

DÉPANNAGE DE CETTE ERREUR.  

IL EXISTE UN RISQUE 

D'ÉLECTROCUTION!  

Á Seul un technicien qualifié doit traiter ce 

problème, et seulement après avoir pris les 

précautions qui s'imposent. 

Á Arrêtez l'onduleur en tournant sur la position 

OFF l'interrupteur Marche/Arrêt (à la base 

de l'onduleur) et déconnectez le coupe-

circuit CA. 

Á Attendez cinq minutes pour que les 

condensateurs se déchargent. 

Á Déconnectez les entrées CC. 

Á Pour chaque chaîne CC, mesurez la tension 

entre CC- et GND et entre CC+ et GND 

avec une résistance de 1 K ohm en parallèle 

sur le voltmètre. Si une tension supérieure à 

2 V est mesurée, alors le problème se trouve 

dans cette chaîne. 

Á Ne connectez pas à l'onduleur des chaînes 

présentant un défaut de terre. 

Á Un installateur PV certifié doit réparer la 

chaîne défectueuse avant de la connecter à 

l'onduleur.  
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N° 

d'erreur  

Message LCD Description  Dépannage 

13 Surtension CA Surtension CA. Les 

composants internes qui 

mesurent le courant CA ont 

détecté des courants de sortie 

significativement élevés. Ceci 

peut se produire en raison 

d'une variation de la tension 

CA ou d'une charge transitoire 

à proximité du site. 

Si ce défaut persiste : 

Á Vérifiez le branchement CA de l'onduleur. 

Á Demandez à l'opérateur du réseau si une 

source de surtension importante ou une 

charge irrégulière existe près du site. 

Á Si le réseau ne présente pas de problème, 

contactez l'assistance SolarEdge. 

14 Tension CA 

Trop Haute 

Surtension CA. Les 

composants internes qui 

mesurent le courant CA ont 

détecté des courants de 

sortie instantanés 

significativement élevés. 

Si ce défaut persiste : 

Á Vérifiez le branchement CA de l'onduleur. 

Á Demandez à l'opérateur du réseau si une 

source de surtension importante ou une 

charge irrégulière existe près du site. 

Á Vérifiez que le dimensionnement des 

câbles de sortie correspond à la distance 

entre l'onduleur et la connexion au réseau. 

Á Utilisez un câble de section supérieure pour 

la sortie CA. 

15 Tension CC 

Trop Haute 

Surtension CC. La tension 

CC d'entrée dépasse le 

niveau maximum supporté. 

Le système SolarEdge doit normalement 

éliminer les surtensions CC. Lorsqu'une 

surtension CC est détectée, l'onduleur arrête 

les Power Optimizer et redémarre.  

Si le problème persiste, alors:  

Á Basculez sur OFF l'interrupteur 

Marche/Arrêt à la base de l'onduleur. Après 

au moins 5 minutes, l'écran LCD doit 

afficher une basse tension de sécurité égale 

à 1V x par la longueur de la chaîne. Si ce 

n'est pas le cas, recherchez quelle est la 

chaîne qui ne fonctionne pas correctement 

et vérifiez ses connexions avec l'onduleur.  

Á Vérifiez qu'aucun module PV n'est connecté 

directement à l'onduleur sans Power 

Optimizer.  

Á Réinitialisez tous les onduleurs du site, 

comme décrit au Chapitre 4, Mise en 

service de l'installation, page 41. 

16 Erreur 

matérielle 

Erreur matérielle interne.  Si le problème persiste, veuillez contacter 

l'assistance SolarEdge. 
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N° 

d'erreur  

Message LCD Description  Dépannage 

17 Temp. Trop 

élevée  

Surchauffe. 

 

Si le problème persiste, alors:  

Á Vérifiez qu'un espace de ventilation 

suffisant existe autour de l'onduleur, 

comme décrit à la section Espace libre 

autour du châssis en page 30. 

Á Assurez-vous que les ailettes du radiateur 

sont exemptes de poussière et 

d'obstructions. 

Á Vérifiez que l'onduleur n'est pas installé 

dans un endroit trop chaud. 

Á Réinstallez-le dans un endroit plus frais. 

24 Détecteur temp. 

défectueux 

Capteur de température 

endommagé ou déconnecté. 

Si le problème persiste, veuillez contacter 

l'assistance SolarEdge. 

25 Défaut Isolation Défaut d'isolation PV. 

L'onduleur a détecté que le 

générateur solaire PV n'est 

pas correctement isolé de la 

terre. L'isolation est vérifiée 

chaque fois avant que 

l'onduleur entre en fonction.  

Si le problème persiste : 

Á Contrôlez l'installation PV pour les 

problèmes d'isolation et de fuite de terre.  

Á Un installateur PV certifié doit réparer la 

chaîne défectueuse avant de la connecter à 

l'onduleur. 

26 Défaut Relais 

CA 

Le relais CA a échoué lors 

des tests de réveil. 

Si le problème persiste:  

Á Déconnectez l'onduleur du réseau CA.  

Á Contactez l'assistance SolarEdge. 

27 Erreur 

matérielle 

Erreur matérielle interne.  Si le problème persiste, veuillez contacter 

l'assistance SolarEdge. 

28 Erreur Capteur 

RCD 

Le mécanisme de mesure 

RCD a échoué pendant la 

phase de test de réveil.  

Si le problème persiste, veuillez contacter 

l'assistance SolarEdge. 

29-30 Erreur équil. 

phase  

Le matériel de monitoring 

qui vérifie l'équilibrage de 

chaque phase (L1-N et L2-

N) a dépassé ses limites. 

Cette erreur n'est contrôlée 

qu'aux USA. 

Á Vérifiez la connexion au réseau. 

Á Vérifiez la connexion du câble de terre 

GND. 

Á Vérifiez les connexions des câbles L1, L2 

et Neutre. 

Á Vérifiez la symétrie de charge entre L1 et 

L2.  

Á Consultez l'opérateur du réseau local. 
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N° 

d'erreur  

Message LCD Description  Dépannage 

31 Tension CA 

Trop Haute 

La tension du réseau est 

supérieure à la limite autorisée 

dans ce pays. 

Á Arrêtez les onduleurs du site et vérifiez la 

tension du réseau CA. 

Á Si l'onduleur est placé loin du point de 

connexion au réseau, utilisez un câble CA 

de section supérieure. 

Á Consultez l'opérateur du réseau. 

Á Si vous y êtes autorisé par les autorités 

locales, utilisez l'outil de configuration 

SolarEdge pour modifier la plage. 

Consultez le Guide d'utilisation de l'outil 

de configuration SolarEdge pour plus de 

détails. 

32 Tension CA 

Trop Basse 

La tension du réseau est 

inférieure à la limite autorisée 

dans ce pays. 

Á Consultez l'opérateur du réseau. 

Á Si vous y êtes autorisé par les autorités 

locales, utilisez l'outil de configuration 

SolarEdge pour modifier le paramétrage. 

Consultez le Guide d'utilisation de l'outil 

de configuration SolarEdge pour plus de 

détails. 

33 Tension CA 

Trop Haute 

La tension du réseau est 

supérieure à la limite autorisée 

dans ce pays. 

Á Traitez cette erreur de la même façon que 

l'erreur 31. 

34 Fréq. CA Trop 

Haute 

La fréquence du réseau est 

supérieure à la limite autorisée 

dans ce pays. 

Á Consultez l'opérateur du réseau.  

Á Si vous y êtes autorisé par les autorités 

locales, utilisez l'outil de configuration 

SolarEdge pour modifier le paramétrage. 

Consultez le Guide d'utilisation de l'outil 

de configuration SolarEdge pour plus de 

détails. 

35 Fréq. CA Trop 

Basse 

La fréquence du réseau est 

inférieure à la limite autorisée 

dans ce pays. 

Á Consultez l'opérateur du réseau.  

Á Si vous y êtes autorisé par les autorités 

locales, utilisez l'outil de configuration 

SolarEdge pour modifier le paramétrage. 

Consultez le Guide d'utilisation de l'outil 

de configuration SolarEdge pour plus de 

détails. 

36 Injection CC Injection CC détectée dans 

la sortie CA.  

Á Si le problème persiste, veuillez contacter 

l'assistance SolarEdge. 
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N° 

d'erreur  

Message LCD Description  Dépannage 

37-38 Courant Terre - 

RCD 

Surtension de courant de 

terre. Les composants 

internes qui mesurent le 

défaut de terre ont détecté 

des courants de terre 

significativement élevés. 

Traitez cette erreur de la même façon que 

l'erreur 10. 

40 Îlotage Dysfonctionnements de 

tension du réseau CA. 

L'onduleur s'est arrêté en 

raison de l'îlotage.  

Lorsque la tension CA revient, l'onduleur doit 

redémarrer après quelque temps (le délai 

dépend des codes de connexion au réseau du 

pays) 

Si le problème persiste, consultez l'opérateur 

du réseau pour savoir si de fréquentes 

coupures CA se sont produites sur le site. 

41 Tension CA 

Trop Basse 

La tension du réseau est 

inférieure à la limite 

autorisée. Cette erreur n'est 

contrôlée qu'aux USA. 

Traitez cette erreur de la même façon que pour 

l'erreur 32. 

43 Erreur 

matérielle 

interne  

Erreur matérielle interne.  Si le problème persiste, veuillez contacter 

l'assistance SolarEdge. 

44 Aucun pays 

sélect. 

L'onduleur n'est configuré 

pour aucun pays. 

Sélectionnez le pays comme indiqué en page 

77.  

4, 5, 8, 12,  
18-23, 39, 

42, 45 

Erreur logiciel Erreur logicielle interne.  Si le problème persiste, contactez l'assistance 

SolarEdge. 

46 Déséquilibre de 

phase 

 Modifiez l'option 7. Équilibrage dans le menu 

LCD de l'onduleur, sur Désactivée. 

82 Maintenance 

ventilateur  

Il faut remplacer un 

ventilateur. Le message 

d'erreur précise lequel.  

Remplacez le ventilateur tel que décrit par la 

section Remplacement des ventilateurs en 

page 53. 
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Annexe B  

Spécifications techniques  

 

À propos de cette annexe  

  

   
   

Le tableau de cette annexe fournit les spécifications techniques des 

composants du système SolarEdge.  

Onduleur triphasé  

 SE7k SE8k SE9k SE10k SE12.5k  

Sortie 

Puissance nominale de sortie CA 7000 8000 9000 10000 12500 VA 

Puissance maximale de sortie CA 7000 8000 9000 10000 12500 VA 

Tension de sortie CA, entre phases et entre phase et 
neutre (Nominale) 

380/220; 400/230 Vca 

Plage de tension de sortie CA 184 ï 265 Vca 

Fréquence CA 50/60 ± 5 Hz 

Intensité maximale continue de sortie (par phase) 11.5 13.5 15.5 17.5 19.5 A 

Distorsion harmonique totale (THD) à puissance 

maximum 

< 3 % 

Facteur de puissance > 0.99  

Détecteur de courant résiduel / Détecteur graduel de 
courant résiduel 

300 / 30 mA 

Type de secteur, triphasé 3 / N / PE ; 230 / 400 V 

Monitoring utilitaire, protection d'îlotage, seuils 

configurables par pays 

Oui  
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 SE7k SE8k SE9k SE10k SE12.5k  

Entrée 

Puissance CC maximale recommandée (Module STC) 7700 8800 9900 11000 13000 W 

Sans transformateur, sans mise à la terre Oui  

Tension d'entrée maximum 950 Vcc 

Tension CC nominale en entrée 750 Vcc 

Intensité d'entrée maximum 14 15.5 20 18.5 22 Acc 

Protection contre l'inversion de polarité Oui  

Détection de défaut de mise à la terre Sensibilité de 600kɋ  

Rendement maximum de l'onduleur 98 % 

Rendement pondéré européen 97.7 97.6 97.6 97.5 97.4 % 

Consommation nocturne < 2.5 W 

Conformité aux standards 

Sécurité IEC-62103 (EN50178), ébauche IEC-62109, UL1741  

Standards de connexion au réseau VDE 0126-1-1, AS-4777, RD-1663, DK 5940, IEEE1547, NEC  

Émissions IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11,  
IEC61000-3-12, FCC part15 classe B 

 

WEEE, RoHS Oui  

Spécifications d'installation 

Sortie CA Presse-étoupe de câble - diamètre 13-18 mm 

Entrée DC Compatible MC4  

Altitude maximale d'installation 2000 m 

Dimensions (l x L x H) 540 x 315 x 260 mm 

Poids 32 kg 

Plage de température en fonctionnement -20 ï +60 °C 

Refroidissement Ventilateur (remplaçable par l'utilisateur)  

Caractéristiques nominales de protection IP65 - Extérieur et intérieur  

Montage sur support (support fourni), Passe-câbles attachable en option (UE), Interrupteur CC intégral 
(US) 
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OP250 -LV, OP300 -MV et OP400 -MV  

 OP250-LV  OP300-MV/OP400-MV   

Entrée 

Puissance nominale d'entrée CC 250 300/400 W 

Tension d'entrée maximum absolue 55 75 Vcc 

Plage de fonctionnement MPPT 5 ï 55 5 ï 75 Vcc 

Intensité d'entrée maximum 10 Acc 

Protection contre l'inversion de polarité Oui  

Rendement maximum 99.5 % 

Rendement pondéré européen 98.8 % 

Rendement pondéré CEC 98.7 % 

Consommation nocturne 0 W 

Catégorie de surtension II   

Sortie en fonctionnement (Power Optimizer reli® ¨ lôonduleur en fonctionnement) 

Intensité maximum de sortie 15 Acc 

Tension de sortie en fonctionnement 5 ï 60 Vcc 

Tension totale maximale de chaîne (contrôlée par 

l'onduleur) - US et UE 1-ph 

500 Vcc 

Tension totale maximale de chaîne (contrôlée par 
l'onduleur) - US 3-ph 

950 Vcc 

Sortie en mode veille (Power Optimizer d®branch®e de lôonduleur ou onduleur arr°t®) 

Tension de sécurité en sortie par Power Optimizer 1 Vcc 

Conception du système PV 

Nombre minimal de Power Optimizer autorisées 

dans une chaîne (1 ou plusieurs modules par Power 

Optimizer). 

8 (monophasé) / 16 (triphasé)  

Nombre maximal de Power Optimizer autorisées 

dans une chaîne (1 ou plusieurs modules par Power 

Optimizer) 

Dépend de la puissance du module. En 

général  
de 20 à 25 (monophasé) 

 et 45 à 50 (triphasé) 

 

Chaînes parallèles de différentes longueurs ou 
orientations 

Oui  
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 OP250-LV  OP300-MV/OP400-MV   

Conformité aux standards 

EMC FCC Part15 Class B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 

Sécurité IEC-62103 (sécurité classe II), UL1741 

Matériel UL-94 (5-VA), résistant aux UV 

RoHS Oui 

Spécifications d'installation 

Dimensions (l x L x H) 120 x 130 x3 7 / 4,72 x 5,11 x 1,45 mm / in 

Poids 450 / 1.0 g / lb 

Altitude maximale dôinstallation 2000m  

Câble de sortie PV 0,95 m (3 pieds); 6 mm2, MC4  

Connecteur dôentr®e MC4 / MC3 / Tyco / H+S /  
Amphenol - H4 / LC4 / LC3 

 

Plage de température en fonctionnement -40 ï +65 / -40 ï +150 ęC / ęF 

Caractéristiques nominales de protection IP65 / NEMA 4  

Humidité relative 0 ï 100 % 

PB250 -AOB et PB350 -AOB  

Entrée 

Puissance nominale d'entrée CC 250 W 

Tension d'entrée maximum absolue 60 (*) Vcc 

Plage de fonctionnement MPPT 5 ï 60 Vcc 

Intensité d'entrée maximum 10 Acc 

Protection contre l'inversion de polarité Oui  

Rendement maximum 98.6 % 

Rendement pondéré européen 97.8 % 

Rendement pondéré CEC 97.7 % 

Protection contre l'induction par la foudre 1 / 3 m / ft 

Consommation nocturne 0 W 
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Sortie en fonctionnement (l'onduleur est en fonction) 

Intensité maximum de sortie 15 A 

Tension de sortie en fonctionnement 5 ï 60 V 

Tension totale maximale de chaîne (contrôlée par 
l'onduleur) - É-U et UE 1-ph 

600 V 

Tension totale maximale de chaîne (contrôlée par 
l'onduleur) - É-U 3-ph 

1000 V 

Sortie en veille (l'onduleur est déconnecté ou arrêté) 

Tension de sécurité en sortie par Power Optimizer 1 Vcc 

Conception du système PV 

Limitations des chaînes - UE, système 1ph 8 ï 25 Modules 

Limitations des chaînes - UE, système 3ph 16 ï 50 Modules 

Limitations des chaînes - É-U 8 ï 25 Modules 

Chaînes parallèles de différentes longueurs ou 
orientations 

Oui  

Conformité aux standards 

EMC FCC Part15 Class B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 

Sécurité UL1741, IEC-62103 (class II safety), IEC61730 

Matériel UL-94 (5-VA), résistant aux UV 

WEEE, RoHS Oui 

Spécifications d'installation 

Dimensions (l x L x H) 149,5 x 142 x 27,2 / 5,9 x 5,6 x 1,1 mm / in 

Poids 800 / 1.8 g / lb 

Altitude maximale dôinstallation 2000m  

Plage de température en fonctionnement -40 ï +65 / -40 ï +150 °C / °F 

Caractéristiques nominales de protection IP65 Utilisation en extérieur / 
NEMA 3R 

 

Humidité relative 0 - 100 % 

(*) version TFI jusqu'à 100V 
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Power Optimizer PB250 -TFI et  

PB350 -TFI   

Entrée 

Puissance nominale totale d'entrée CC 350 W 

Nombre de panneaux en entrée (connexion 

parallèle) 

2 - 4  

Tension d'entrée maximum absolue 100 Vcc 

Intensité maximum par entrée 2 / 3 Acc 

Entrées de fusible En option  

Plage de fonctionnement MPPT 10 - 95 Vcc 

Protection contre l'inversion de polarité Oui  

Rendement maximum 98.6 % 

Rendement pondéré européen 97.8 % 

Rendement pondéré CEC 97.7 % 

Protection contre l'induction par la foudre 1 / 3 m / ft 

Consommation nocturne 0 W 

Sortie en fonctionnement (l'onduleur est en fonction) 

Intensité maximum de sortie 15 A 

Tension de sortie en fonctionnement 5 - 60 V 

Tension totale maximale de chaîne (contrôlée 

par l'onduleur) - É-U et UE 1-ph 

600 V 

Tension totale maximale de chaîne (contrôlée 

par l'onduleur) - É-U 3-ph 

1000 V 

Sortie en veille (l'onduleur est déconnecté ou arrêté) 

Tension de sécurité en sortie par Power 

Optimizer 

1 Vcc 

Conception du système PV 

Limitations des chaînes, UE, système 

monophasé 

8 ï 25 Power Optimizer 

Limitations des chaînes, UE, système triphasé 16 ï 50 Power Optimizer 

Chaînes parallèles de différentes longueurs ou 

orientations 

Oui  
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Conformité aux standards 

EMC FCC Part15 Class B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 

Sécurité UL1741, IEC-62103 (class II safety), IEC61730 

Matériel UL-94 (5-VA), résistant aux UV 

WEEE, RoHS Oui 

Spécifications d'installation 

Dimensions (l x L x H) 149,5 x 142 x 27,2 / 5,9 x 5,6 x 
1,1 

mm / in 

Poids 800 / 1.8 g / lb 

Altitude maximale d'installation 2000m  

Plage de température en fonctionnement -40 - +65 / -40 - +150 °C / °F 

Caractéristiques nominales de protection IP65 Utilisation en extérieur / 
NEMA 3R 

 

Humidité relative 0 - 100 % 
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Ceci est une page vierge destinée à l'impression recto-verso 
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Annexe C  

Spécifications 

mécaniques des Power 

Optimizer  

 

À propos de cette annexe  

  

   
   

Cette annexe présente les spécifications mécaniques des Power Optimizer 

SolarEdge. 

Utilisez les vis M8 et les rondelles pour fixer la Power Optimizer au profilé 

de montage.  

 
REMARQUES : 

SolarEdge ne fournit pas les vis, les écrous ni les rondelles car les dimensions et 

les longueurs varient selon les profilés de montage. 

 
PRECAUTION : 

Avant d'installer directement sur le module ou sur le cadre du module, consultez le 

fabricant du module pour des directives sur l'emplacement correct et l'impact sur la 

garantie du module. 

Á Marquez tous les emplacements des trous de fixation. 

Á Chaque Power Optimizer doit être fixée au rack en utilisant les deux 

trous de fixation. 

Á Percez les trous. 

 
PRECAUTION : 

Ne percez pas à travers la Power Optimizer ou à travers les trous de montage. Les 

fortes vibrations générées par la perceuse peuvent endommager la Power 

Optimizer. 
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Power Optimizers OP250 -LV,  

OP300 -MV, OP400 -MV   

La figure suivante présente les spécifications mécaniques des Power 

Optimizers OP250-LV, OP300-MV et OP400-MV:  

 

 

Figure 30: Spécifications mécaniques des Power Optimizer 
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Power Optimizers PB250 -AOB et 

PB350 -AOB   

La figure suivante présente les spécifications mécaniques des Power 

Optimizers PB250-AOB et PB350-AOB: 

 

Figure 31: spécifications mécaniques des Power Optimizers PB250-AOB et 
PB350-AOB  
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Power Optimizer PB250 -TFI et  

PB350 -TFI   

La figure suivante présente les spécifications mécaniques des Power 

Optimizers PB250-TFI et PB350-TFI : 

 

Figure 32: spécifications mécaniques des Power Optimizer PB250-TFI et 
PB350-TFI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


